


Fyzikalné technicky zku$ebni dstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0198

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
a) Nevybusna ovladaci skfif typu X103HM resp. X103HM/ je recertifikovana dle soucasné
platnych norem CSN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2004; CSN EN 60079-7:2007:
CSN EN 61241-0:2007; CSN EN 61241-1:2005.

b) Zména Ta: -20°C +~ +55°C.
(16) Zprava &.. 02/0198-1 ze dne 25.02.2008
(17) Zvlastni podminky pro bezpedné pouziti: -

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeénost;
Jsou pokryty normami uvedenymi v bodé ad (10) tohoto certifikatu.
Nové vydani norem nevyzaduje Zadné dalsi doplfiujici zkougky.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE Datum:

e Schvalovaci vykres (-2-902812/2 06.09.2007
e Vykres §titkl viz. popis €. G-2-902812/2 21.08.2007
o UzZivatelsky navod 740021/1 pro X103HM 24.08.2007
e Uzivatelsky navod 740021/2 pro X103HM/d 29.08.2007

Odpovédna oscba: Datum vydani: 26.02.2008
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Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikacniho organu
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat maze byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
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