Fyzikalné technicky zkuSebni ustav

Ostrava-Radvanice

« Dodatek ¢.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

{2) Zaiizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)
(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0354

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Nevybus$na rozvadécova skiifi typu X40..DA2 event. X40..DA2/d

(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: Unicovska 50, 787 01 Sumperk, CR
(7} Dodatek k certifikatu plati pro: - modifikaci certifikovaného vyrobku

- prodlouzeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle piilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smernice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pred uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu.

(10) Bezpeénost modifikovanych ¢asti byla ovérena podle norem:
&SN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2008; CSN EN 61241-0:2007; CSN EN 61241-1:2005

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly:

€ 112GDExdIIC DA IP66T6, T5 T85°C T100°C  -60°C<Ta<+60°C
Ex) 1M2 Exd] -20°C<Ta<+60°C |

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 30.04.2013
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Vydani tohoto dodatku k ceniﬁkétuTéTmUr‘ﬁ'lnéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.

Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkolivzmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www. [tzu.cz






