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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Dodatek ¢. 4 k Certifikatu EU prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podie smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sbh.)

Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:
FTZU 06 ATEX 0049X

Vyrobek:  Nevybu$na zasuvkova a transformatorova skfif typu X.XS(T).
Vyrobce:  GENERI, s.r.0.

Adresa: Uni&ovska 50, 787 01 Sumperk, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o pfezkouseni typu & FTZU 06 ATEX 0049X, vztahujici se
k navrhu a konstrukei vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu

a jakekoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, ozndmeny subjekt & 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vyse uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu

a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice.

ES certifikaty o piezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pred uginnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k t&8mto ES certifikatim o pfezkouseni
typu mohou nést i nadéle pGvodni ¢islo certifikatu vydaného pred 20.04.2016.

Bezpecnost vyrobku byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0:2013+A11:2014; CSN EN 60079-1:2015; GSN EN 60079-7:2007;
CSN EN 60079-18:2015; CSN EN 60079-31:2014

Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v pokracovani tohoto certifikétu uvedeny zviastni
podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

Oznaceni vyrobku musi obsahovat:
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Tento certifikat plati do: 28.02.2025 ' \“*
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Vydani tohoto certifikatu je-pédri iéhe pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetn& dalsich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.fzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 4 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu é. FTZU 06 ATEX 0049X

(15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je prodlouZeni platnosti certifikatu na dobu 12 mésict, tj. na dobu potfebnou
pro dokonceni recertifikace dle nejnovéjsich platnych norem.

(16) Zprava &.: 06/0049/4

(17) Zviadtni podminky pouZiti:

Podminky, uvedené v hlavnim dokumentu plati v plném rozsahu.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeé&nost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Zlstava nezménéna.

Datum vydani: 14.02.2024

Odpmé,

Ing. Lukas Martinak
douci certifikaéniho organu
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA &. 1

k Dodatku ¢. 4 )
k Certifikatu EU pfezkous$eni typu &. FTZU 06 ATEX 0049X

TABULKA é.1 - STANOVENI TEPLOTNI TRIiDY

Typ skiing | Poloha | Max. proudové okruhy | Ta[°C] | Teplotni tfida M"i“;bfg;’ff%‘;"é
40 T5 50
45 T5 55
X58XSTO vodorovna 3x6,3A 50 T4 60
55 T4 65
60 T4 70
40 T6 54
45 T5 59
3x20A + 3x10A 50 T5 64
55 T5 69
svisla %0 E &
40 T5 54
45 T5 59
X26XS1 1x32A + 1x20A 50 T4 64
55 T4 69
60 T4 74
40 T5 52
45 T5 57
vodorovna 1x32A + 1x20A 50 T4 62
55 T4 67
60 T4 72
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA &. 1

k Dodatku ¢. 4 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu é. FTZU 06 ATEX 0049X

TABULKA &.1 - STANOVENI TEPLOTNI TRIDY - pokra&ovani

Typ skiing | Poloha | Max. proudové okruhy | Ta[*C] | Teplotni tfida M",’[:bﬁft;rff(‘;‘;"é

40 T6 54

45 T6 59

X38XST1 svisla 2x20A+1x6,3A 50 T5 64
55 T5 69

60 T5 74

40 T6 52

45 T5 57

X40XST1 svisla 1x63A+1x32A+1x10A 50 T5 62
55 T5 67

60 T4 72

40 T5 59

45 T5 64

svisla 3x32A + 1x10A 50 T4 69

55 T4 74

X340XST2 80 L &
40 T6 57

45 T5 62

svisla 3x25A + 1x10A 50 T5 67

55 T5 72

60 T4 77
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



