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P Z()\ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
\ g / Ostrava - Radvanice
\. /

m  Dodatek €. 6 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podie smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0069

(4) Vyrobek: Svorkovnicova skfif typu X.X0, X.X1, X.X2a X.X0/JB, X.X1/JB, X.X2/JB
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: Uni¢ovska 50, 787 01 Sumperk, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o prezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0069, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminé&ného certifikatu
a jakekoliv jeho schvélené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt &. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢&. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy3e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZadavkl na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouzitl v prostiedi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v piiloze 1l této smérnice.

(9) ES certifikaty o pfezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pfed ug&innosti smérnice
2014/34/EVU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o piezkougeni
typu mohou nést i nadale piivodni &islo certifikatu vydaného pied 20.04.2016.

(10) Bezpecénost vyrobku byla ovéfena podle norem:

CSN EN IEC60079-0:2018, CSN EN 60079-7:2017+A1:2018; CSN EN 60079-31:2014;
CSN EN 60079-11:2012
Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokratovani fohoto certifikatu uvedeny zviastni
podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Oznaéeni vyrobku musi obsahovat:

& 112G Ex eb IiC T6, T5, T4 Gb -60°C < Tams< +90°C pro X.X0, X.X1, X.X2

&1l 2D Ex tb IIC T 85°C, T 100°C, T 135°C Db  -60°C < Tamp< +90°C pro X.X0, X.X1, X.X2

&1 M2 ExeblMb -20°C < Tamb< +60°C pro X20X1, X.X2

& 112G Ex ia lIC T6, T5, T4 Gb -60°C < Tamb< +130°C pro X:X0/JB, X:X1/JB, X.X2/JB
&1 2D Exia llIC T 85°C, T 100°C, T 135°C Db -60°C < Tamb< +130‘5t‘2.p_;_o x-’{_OIJB, X.X1/JB, X.X2/JB
& 1M1 Exial Ma -20°C < Tamp< +60°C pro. X.X1/JB, X.X2/JB

(12) Tento certifikat plati do:  30.06.2028

/ﬁ '
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vedouci certifikaéniho organu  \7 S, Y/ Priloha: 35 stran
Vydani tohoto certifﬂ\('atu_ jepodmineéne pInénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.

Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

(15) Popis zmén vyrobku:

Piedmétem tohoto dodatku je:
- hodnoceni dle nejnovéjsich vydani norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu,
- typy X05X2 a X06X2 zruSeny bez nahrady,
- roz§ifeni o novy rozmérovy typ X735X2 (600 x 600 x 250),
- roz8ifeni o nové typy svorek,
- aktualizace typu prazdnych skiini Raychem.

Svorka:
WEIDMULLER
- typ ZB4, ZB 4G SW, ZB 4G GN/GE, ZB 4G BL (DEMKO 03 ATEX 136028U)
- typ AKZ/AKE ... (TUV 18 ATEX 8221U)
PHOENIX CONTACT
- typ ST10, ST16, ST35 (KEMA 01 ATEX 2260U)
- typ PT2,5, PTTB2,5 (PTB 09 ATEX 1111U)
- typ PT4, PTTB4 (PTB 09 ATEX 1112U)
- typ PT1,5, PTTB1,5, PT6, PTTB6, PT10, PTTB10, PT16, PTTB16 (SEV13 ATEX 0159U)
- typ MTKD (SEV 19 ATEX 0335U)
- typUK25N (PTB 19 ATEX 1014U)

Svorkovnicové skifné typu X.X0, X.X1 a X.X2 mohou byt také pouZity ke galvanickému spojeni vodi¢l
obvodl jiskrové bezpeénych (JB) a vodicl obvod(, které nejsou JB uvnitf jedné sv. skiind. Svornice pro
galvanické spojeni vodi¢l obvodid JB musi byt od svornic pro galvanické spojeni vodicu ostatnich obvodi
(JB i ne JB), navzajem oddé&leny dle CSN EN 60079-11. Pouziti t&chto svork. skfini nemé vliv na Grovefi
jiskrové bezpedénosti obvodu, do kterého jsou zapojeny. Pfi vybéru svork. skiini X.X0, X.X1 a X.X2
do prostor s nebezpegim vybuchu tedy neni nutno zohlediovat parametry jiskrové bezpe¢ného signalu,
tj. kategorii (ia, ib, ic} ani skupinu vybusnaosti plynu (lIA, 1IB, IIC).

Oznaceni téchto svorkovnicovych skfini odpovida dle bodu (12) tohoto certifikatu, avSak vyvodky a
svornice uréené pro JB obvody musi byt bud svétle modré barvy, nebo jinym zplsobem jasné a
rozeznatelné oznaceny. PFistroje typu X.X0, X. X1, X.X2 spliiuji stupefi ochrany krytem min. IP 65 dle
CSN EN 60 529.

Jmenovity proud, pocet svorek a prufez vodicl je stanoveny v pfiloze tohoto certifikatu.

soba Datum vydani: 26.05.2023
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Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dal$ich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokrac¢ovani

(14) Dodatek €. 6 )
k Certifikatu EU pfezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

(15) Popis zmén vyrobku: - pokratovani

Skutecny rozsah Ta zavisi na pouZitych komponentech a elekirickych parametrech a musi byt uveden na
oznaceni skrini pfistroj, jsou-li uréeny pro pouZiti v jiném rozsahu okolnich teplot nez -20 °C aZ +40 °C.

Pouzité vyvodky musi byt schvaleného typu se stupném kryti min. IP 65.

Technické parametry a konstrukce zafizeni zlstavaji beze zmén.
(16) Zprava &.. 07/0069/6

(17) Zvlastni podminky pouZziti:

Nejsou.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost;

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpegnost jsou pokryty normami uvedenymi v bod& (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Revize Strany  Datum Nazev

N740002/6 5 3 10.05.2022 UZivatelsky navod (X.X.)
N740002/7 5 3 10.05.2022 UzZivatelsky navod (X.X./JB)
G-4-900006/8 - 11 10.05.2022 Popis k vykresu
G-4-900006/8 - 1 10.05.2022 Vykres

G-4-900020/1 - 1 10.05.2022 Vykres

Datum vydani: 26.05.2023

d/’é g. Lukés Martinak gt Strana: 3/3
vedouci certifikacniho organu S —— Priloha: 35 stran

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mliZze byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dal$ich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikariska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Ostrava - Radvanice
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(Fjﬁlﬁﬁ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
&

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

Tab. 1 - skiiné pfistroji z Al-slitiny Tab. 2 - skfiné pfistrojl polyesterové
Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm]
X09X0 64x58x34 X35X0 230x600x110 X12X1 75x80x55, 75x80x56
X10X0 64x98x34 X42X0 310x400x110 X13X1 75x110x55, 75x110x56
X11X0 64x150x34 X43X0 310x600x110 X14X1 75x160x55, 75x160x56
X16X0 80x75x57 X46X0 100x100x80 X015X1 75x230x55, 75x230x56
X17X0 80x125x57 X47X0 100x160x80 X15X1 75x190x55, 75x190x56
X18X0 80x175x57 X48X0 100x200x80 X20X1 120x122x90, 120x122x91
X19X0 | 80x250x54,80x250x57 X49X0 120x122x90 X23X1 120x220x90, 120x220x91
X20X0 120x122x90 X50X0 140x140x90 X25X1 160x160x90, 160x160x91
X21X0 120x122x80 X51X0 140x200x90 X26X1 160x260x80, 160x260x91
X22X0 120x220x80 | X52X0 180x180x100 X27X1 160x360x90, 160x360x91
X23X0 120x220x90 X53X0 180x280x100 X28X1 160x560x90, 160x560x91
X24X0 122x360x80 X54X0 100x230x110 X37X1 250x255x120, 250x255x121
X25X0 160x160x90 X55X0 230x200x180 X38X1 250x255x160, 250x255x161
X26X0 160x260x90 X56X0 230x330x180 X39X1 250x400x120, 250x400x121
X27X0 160x360x90 X57X0 230x400x224 X40X1 250x400x160, 250x400x161
X28X0 160x560x90 X58X0 310x400x180 X44X1 360x360x90, 360x360x91
X29X0 230x200x110 | | X59X0 310x400x226 X45X1 405x400x120, 405x400x121
X31X0 230x280x110 X60X0 310x600x180 X71X1 250x600x120, 250x600x121
X32X0 230x330x110 X70X0 600x600x200 X72X1 80x75x75, 80x75x76
X33X0 230x400x110 X74X1 160x75x75, 160x75x76
X75X1 190x75x75, 190x75x76
X80X1 400x405x165, 400x405x166
X365X1 400x600x250, 400x600x251
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice
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S~ ..,
PRILOHA
k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069
Tab. 3 - skFiné pfFistroji nerezové
Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm]
X320X2 150x150x90 X440X2 300x300x161
X321X2 200x150x90 X441X2 380x380x161
X322X2 200x200x90 X442X2 400x150x81
X323X2 300x150x90 X443X2 400x200x120, 400x200x121
X324X2 300x200x90 X444X2 400x300x161
X325X2 300x300x90 X445X2 500x300x161
X326X2 300x400x90 X446X2 500x400x161
X327X2 400x200x90 X460X2 200x250x97
X328X2 400x400x90 X461X2 200x250x157
X329X2 560x400x90 X462X2 I 350x250x97
X330X2 300x200x150 X463X2 B 300x300x167 |
X331X2 300x300x150 X464X2 380x380x167
X332X2 300x400x150 X465X2 380x380x217
X333X2 400x200x150 X466X2 500x300x167
X334X2 400x400x150 X467X2 600x300x167
X335X2 560x400x150 X468X2 600x380x217
X340X2 300x400x190 X622X2 400x150x120
X341X2 400x400x190 X623X2 400x200x120
X342X2 560x400x190 X624X2 400x400x120
X343X2 800x400x190 X630X2 500x400x120
X344X2 500x300x150 X631X2 600x400x120
X345X2 500x400x150 X632X2 800x400x120
X346X2 330x200x150 X633X2 900x400x120
X347X2 330x300x150 X634X2 1000x400x120
X349X2 400x300x90 X650X2 500x500x150
X357X2 400x300x150 X652X2 560x560x150
X397X2 400x560x90 X677X2 500x500x120
X398X2 400x560x150 X679X2 560x560x190
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

Tab. 3 - skFiné pFistroji nerezové (pokradovani)

Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm]
X407X2 400x300x190 X680X2 600x400x190
X408X2 330x200x190 X682X2 600x800x190
X409X2 330x300x190 X720X2 300x400x250
X410X2 400x560x190 X722X2 400x300x250
X411X2 400x800x190 X723X2 400x400x250
X412X2 500x300x190 X725X2 400x560x250
X413X2 500x400x190 X726X2 400x600x250
X414X2 360x200x150 X727X2 400x800x250
X415X2 360x300x150 X728X2 500x300x250
X416X2 360x200x190 X729X2 500x400x250
X417X2 360x300x190 X730X2 500x500x250
X430X2 100x100x61 X732X2 560x400x250
X431X2 150x100x61 X733X2 560x560x250
X432X2 150x150x80, 150x150x81 X734X2 600x400x250
X433X2 200x100x61 X735X2 600x600x250
X434X2 200x200x80, 200x200x81 X736X2 600x800x250
X435X2 200x200x121 X737X2 700x500x250
X436X2 300x150x80, 300x150x81 X738X2 800x400x250
X437X2 300x200x80, 300x200x81 X740X2 800x1000x250
X438X2 300x200x121 X741X2 1000x800x250
X439X2 300x300x120, 300x300x121
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PRILOHA

k Dodatku ¢. 6

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0069

Tab. 4 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti - svorky:

PTB 98 ATEX 3125U
PTB 98 ATEX 3129U
PTB 98 ATEX 3131U
PTB 98 ATEX 3132U
PTB 98 ATEX 3133U
PTB 98 ATEX 3134U
PTB 99 ATEX 3109U
PTB 00 ATEX 3110U
PTB 00 ATEX 3113U
PTB 03 ATEX 1162U
PTB 03 ATEX 1188U
PTB 05 ATEX 1030V
PTB 05 ATEX 1031U
PTB 05 ATEX 1070U
PTB 05 ATEX 1094U
PTB 05 ATEX 1095V
PTB 11 ATEX 1041U

DEMKO 14 ATEX 1338U

TUV 18 ATEX 8207U

KEMA 97 ATEX 2521U
DEMKO 16 ATEX 1808U
KEMA 97 ATEX 4677U
KEMA 98 ATEX 1684U
KEMA 98 ATEX 1687U
DEMKO 15 ATEX 1467U
DEMKO 15 ATEX 1346U
DEMKO 15 ATEX 1468U
KEMA 96 ATEX 4370U
KEMA 98 ATEX 1651U
KEMA 98 ATEX 1786U
KEMA 99 ATEX 4487U
KEMA 99 ATEX 8332U
KEMA 00 ATEX 2052U
KEMA 00 ATEX 2120U
KEMA 00 ATEX 2100V
KEMA 01 ATEX 2046U
KEMA 01 ATEX 2129U
KEMA 03 ATEX 2082U

KIWA 17 ATEX 0022V
KEMA 03 ATEX 2380U
KIWA19 ATEX 0019U
KEMA 04 ATEX 2048U
KEMA 06 ATEX 0017U
TUV 18 ATEX 8821U
PTB 99 ATEX 3132V
PTB 06 ATEX 1034U
KEMA 01ATEX 2260U
SEV 12 ATEX 0168U
KIWA 14 ATEX 0011U

DEMKO 03 ATEX 136028U

TUV 18 ATEX 8221U
KEMA 01 ATEX 2260U
PTB 09 ATEX 1111U
PTB 09 ATEX 1112U
SEV 13 ATEX 0159U
SEV 19 ATEX 0335U
PTB 19 ATEX 1014U
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

Tab. 5 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti — prazdné skfiné:

Skriné z Al-slitiny Skfiné z polyesteru SkFiné z nerezové oceli

PTB 98 ATEX 3101U PTB 01 ATEX 1061U FTZU 01 ATEX 0074U

IBExU 12 ATEX 1144U FTzU 13 ATEX 0162U PTB 03 ATEX 1013U

SIRA 18 ATEX 3261U IBExU13ATEX1003U PTB 02 ATEX 1082U
IBExUOBATEX1065U PTB 00 ATEX 1101U
SIRA 18 ATEX 3261U
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

Tabulky max. poétu svorek ve skfinich v zavislosti na prafezu vodice a jmenovitém
zatizeni pro stanovené otepleni

Skfiné pfistroji z AL slitiny (poloha: vodorovné; otepleni vodi¢i: 30K; otepleni svorek: 40K)

TYP X09X0 X10X0 X11X0 X16X0 X17X0 X18X0 X19X0 X21X0, X20X0
Prifez vod. (mm?) 15| 250815250815 | 250815 | 250815 | 25041525015 | 250815 |25 | 4 6
Max. pocet svorek na listuf§y 7 7 12 |12 821 | 21 8 8 J16 | 16 § 24 | 24 § 37 | 37 § 18 | 18 | 156 | 12
Max. potet list 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 7 7 12 | 12 | 21 21 8 8 16 | 16 | 24 | 24 § 37 | 37 § 18 | 18 | 15 | 12
10A 7 7 12 | 12 I 21 21 8 8 16 | 16 § 24 241 27 | 37 § 18 | 18 | 15 | 12
13 A 3 7 3 12 3 21 3 8 3 16 3 24 3 28 3 18 | 15 | 12
16 A 7 9 13 8 12 7 7 8 15 | 12
20 A 3 3 3 3 0 3 3 3 3 | 14| 12
25A | 3 | 12
32A | 1 3
TYP X22X0 X23X0 X24X0
Prifez vod. (mm? 15| 25| 4 6 10 11,5/ 25| 4 6 10 | 16 §1,5 | 25| 4 6 10
Max. poéet svorek na listu 33 |1 33| 28|22 |17 Q837 |37 |31 |24 |19 | 15461 | 61|52 | 40 | 32
Max. pocet list 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 33 | 33 | 28 | 22 | 17 § 37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 15 § 61 61 | 52 | 40 | 32
10 A 33 | 33 | 28 | 22 | 17 33 | 37 | 31 | 24 | 19 | 154 37 | 61 | 52 | 40 | 32
13 A 3 33 | 28 | 22 | 17 3 33 | 31 | 24 | 19 | 15 3 39 | 52 | 40 | 32
16 A 10 | 28 | 22 | 17 1" 31 | 24 | 19 | 15 11 | 51 | 40 | 32
20 A 3 16 | 22 | 17 3 24 | 24 | 19 | 15 3 17 | 40 | 32
25 A 3 18 | 17 3 18 | 19 | 15 3 19 | 32
32A 3 15 6 16 | 15 3 18
40 A 3 3 3 15 3
50 A 2 6 2
63 A 3 l
TYP X25X0 X26X0
Priifez vod. (mm?) 15125 | 4 25| 4 6 10 | 16
Max. pocet svorek na listu 25 | 25 | 21 44 | 37 | 29 | 23 | 19
Max. poéet list 2 2 2 2 2 1 1 1
6 A 50 | 50 | 42 88 | 74 | 29 | 23 | 19
10 A 38 | 50 | 42 88 | 74 | 29 | 23 | 19
13 A 3 38 | 42 44 | 14 | 29 | 23 | 19
16 A 10 | 42 12 | 58 | 29 | 23 | 19
20 A 3 17 3 20 | 29 | 23 | 19
25 A 3 3 22 | 23 | 19
32A 3 20 | 19
40 A 4 19
50 A 2 | 15
63 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X27X0 X28X0
Prarez vod. (mm?) 1525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 § 1,5 | 25| 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
Max. poget svorek na li5tu 63 | 63 | 54 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 J100 100 85 | 66 | 53 | 43 | 8 | 8
Max. poget it 2 |22 ] 11111111102 2211111
6A 126 [ 126 | 108 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 J 200 | 200 | 170 | 66 | 53 | 43 | 8 | 8
10A 43 | 120|108 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 | 43 | 122|170 | 66 | 53 | 43 | & | 8
13A 3 | 46 |106 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 | 3 | 47 |120| 66 | 53 | 43 | &8 | 8
16 A 13 | 60 | 41 | 33 | 27 | 5 | & 13 | 60 | 66 | 53 | 43 | & | 8
20A 3 |20 | 41 |33 | 27| 5 | 5 3 |20 | 64 |53 |43 | 8 | 8
25 A 3 | 23 | 33 | 27 | 5 | 5 3 |24 |53 43| 8 | 8
32A 3 |22 27| 5] 5 3 |24 43| 8 | 8
40 A 4 (26| 5 | 5 11 | 32| 8 | 8
50 A 2 (12| 5 | 5 2 | 9| 8| 8
63 A 3|55 3|8 8
80A 3| 5 3| 8
100 A 3 3
TYP X29X0 | X31X0
Prarez vod. (mm?) 1525 4 | 6 [ 10 [ 16 ]| 25 | 35 1525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
Max. pocet svorek na listu 32 | 32 | 27 | 21 | 17 | 13| O | © W47 | 47 | 40 | 31 | 25 | 19 | 13 | 13
Max. pocet list 2 |2 | 2121111102222/ 1[1]1][1
6A 64 | 64 | 54 | 42 | 17 | 13| 9 | o § 94 | 94 [ 80 | 62 | 25 | 19 | 13 | 13
10A 46 | 64 | 54 | 42 | 17 | 13| 9 | 9 | 51 |94 [ 80 | 62 | 25 | 19 | 13 | 13
13A 3 |49 |54 |42 |17 [ 13| 90 | 9 | 3 | 54 | 80 | 62 | 25 | 19 | 13 | 13
16A 13 | 54 | 42 | 17 | 13 | 9 | © 15 | 69 | 62 | 25 | 19 | 13 | 13
20A 3 |21 |42 [17 |13 ]| 9 | © 3 | 23| 62| 25 | 19 | 13 | 13
25A 3 |23 17 13| 9 | 9 3 | 26 | 25| 19 | 13 | 13
32A 3 |17 (13| 9 | 8 3 | 25|19 | 13 | 13
40 A 4 13| 9 | 9 5 | 19 | 13 | 13
50 A 2 |89 |9 3 |10 ] 13 | 13
63A 3|8 | 9 319 |13
80 A 3|9 3| 6
100 A 3 3
TYP X32X0 X33X0
Prifez vod. (mm?) 1525 4 | 6 |10 |16 | 25 | 35 1,525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
Max. pocet svorek na listu 57 | 57 | 48 | 37 | 30 | 24 | 16 | 16 | 70 | 70 | 60 | 46 | 37 | 29 | 20 | 20
Max. pocet li5t 2 |2 2211111022212 1]1]1]A1
6A 114 | 114 | 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16 | 140 | 140 | 120 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20
10A 52 |114 | 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16 | 56 | 140 | 120 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20
13A 3 | 56 | 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16 | 3 | 61 |120 | 92 | 37 | 20 | 20 | 20
16 A 15 | 71 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16 17 | 78 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20
20A 3 | 24 | 74| 30 | 24 | 16 | 16 3 | 26 | 82 | 37 | 29 | 20 | 20
25A 3 | 27 | 30 | 24 | 16 | 16 3 | 30 | 37 | 29 | 20 | 20
32A 3 | 26 | 24| 16 | 16 3 | 20 | 29 | 20 | 20
WA 5 | 24 | 16 | 16 6 | 29 | 20 | 20
50 A 3 [ 10 | 16 | 16 3 | 11| 20 | 20
63A 3 | 10 | 16 3 | 11 | 20
80A 3 | 9 3 | 12
100 A 3] 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X35X0 X42X0
Prifez vod. (mm?) 15]25] 4 | 6 |10 |16 | 25 | 35§15 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
ox. potetsvorekna ¥ 108 [ 108 | 92 | 71 | 57 | 46 | 32 |32 | 70 | 70 [ 60 | 46 | 37 [ 20 [ 20 [ 20 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 3131 2121111110313 ]3]3]2 2111 1][1
6A 321 | 324 | 184 | 142 | 57 | 46 | 32 | 32 | 210 | 210 | 180 | 138 | 111 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
10A 55 | 157 | 184 | 142 | 57 | 46 | 32 | 32 || 58 | 163 | 180 | 138 | 111 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
13A 3 | 61 | 154|142 | 57 | 46 | 32 | 32| 3 | 63 | 160 | 138 | 111 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
16 A 16 | 77 | 142 | 57 | 46 | 32 | 32 17 | 81 | 138|111 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
20 A 3 | 26 | 83 | 57 | 46 | 32 | 32 3 | 27 | 85 | 111 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
25A 3 | 31 | 57 | 46 | 32 | 32 3 | 31 | 80 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
32A 3 | 32 | 46 | 32 | 32 3 | 31 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
40 A 6 | 42 | 32 | 32 6 | 42 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
50 A 3 | 12 | 32 | 32 3 (12| 20 | 20 | 17 | 17 | 17
63 A 3 | 12 | 32 3 | 12| 20 | 17 | 17 | 17
80 A 3 | 12 3 | 13 | 17 | 17 | 17
100 A 3 3|9 | 17|17
125 A 3| 7 |17
160 A 3| 3
200 A 2
TYP X43X0 X46X0 X47X0
Prifez vod. (mm?) 1525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 015 25| 4 01,5 25 4
Max. pocet svorek na listu | 108 | 108 | 92 | 71 | 57 | 46 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 W 14 | 14 | 12 | 25 | 25 | 22
Max. pocet list 31 3813321211111 111011110111
6A 324 | 324 | 276 | 213 | 114 | 02 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 R 14 | 14 | 12 | 25 | 25 | 22
10A 62 | 178 | 276 | 213 | 114 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 § 14 | 14 | 12 | 18 | 25 | 22
13A 3 | 69 | 175|213 | 114 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 270 3 | 14 | 12§ 3 | 18 | 22
16 A 19 | 88 | 191 | 114 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 6 | 12 5 | 22
20 A 3 | 30 | 95 | 114 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 2 | 12 2 | 9
25 A 3 | 35 | 93 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 3 3
32A 3 | 36 | 92 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27
40 A 7 | 48 | 32 | 82 | 27 | 27 | 27
50 A 3 | 14 | 32 | 82 | 27 | 27 | 27
63 A 3 |14 | 32 | 27 | 27 | 27
80A 3 | 14 | 27 | 271 | 27 ||
100 A 3 /12| 2710
125 A 3 | 8 | 20
160 A 3| 4l
200 A 2 |
TYP X48X0 X49X0 X50X0 X51X0
Prifez vod. (mm?) 15(25)] 4 §15]25] 4 | 6 §15]25] 4 | 6 J15]25] 4 | 6
Max. pocet svorek na listu 33 |33 | 288418 | 18 | 15 | 12 422 |22 | 18 | 14 432 |32 |27 | 21
Max. podet list 111 | 10111111 1081111101111
6A 33 | 33 | 28 | 18 | 18 | 15 | 12 | 22 | 22 | 18 | 14 § 32 | 32 | 27 | 21
10 A 33 | 33 | 28 | 18 | 18 | 15 | 12 § 22 | 22 | 18 | 14 | 32 | 32 | 27 | 21
13A 3 | 33 |28 3 | 18 |15 | 120 3 | 22 | 18 | 14 | 3 | 32 | 27 | 21
16 A 9 | 28 9 | 15 | 12 10 | 18 | 14 1 | 27 | 21
20 A 3 | 15 3 | 15 | 12 3 | 16 | 14 3 | 17 | 21
25A 3 3 | 12 3 | 14 3 | 19
32A = 3 3 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X52X0 X53X0 I Xxs4x0
Préfez vod. (mm?) 15/25] 4 | 6 |10 | 60815]25] 4 | 6 |10 ] 6081525 4
Max. pocet svorek na listu 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 | 47 | 47 | 40 | 31 | 25 | 19 | 38 | 38 | 32
Max. pocet list 2 |21 11 111 10212111111 101]1]1
6A 56 | 56 | 24 | 19 | 15 | 11 [ 94 | 94 | 40 | 31 | 25 | 19 | 38 | 38 | 32
10A 41 | 56 | 24 | 19 | 15 | 11 | 46 | 94 | 40 | 31 | 25 | 19 § 38 | 38 | 32
13A 3 |43 | 24 | 18 | 15 | 11 ] 3 | 48 | 40 | 31 | 25 | 19 ] 3 | 38 | 32
16 A 11 | 24 |18 | 15 | 11 13 | 40 | 31 | 25 | 19 | 1 | 32
20A 3 |19 | 19 | 15 | 11 3 | 21 | 31 ] 25 ] 19| 3 | 18
25A 3 | 19 | 15 | 11 3 [ 23] 25 | 19 || 3
32A 3 15 | 1 3 | 22 | 19 !
40A 3 |11 a4 | 19
50 A 2 | 7 2 | 8
63 A 3 3
TYP X55X0 X56X0
Priifez vod. (mm?) 15]25] 4 | 6 |10 ] 16 ] 25 | 3501525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
Max. pocet svorek na listu 32 | 32 | 27 | 21 | 17 | 13| © | 9 § 57 | 57 | 48 | 37 | 30 | 24 | 16 | 16
Max. pocet list 2 12 1 2121111111102 21212111111
6A 64 | 64 | 54 | 42 | 17 | 13| o | o [114 | 114| 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16
10A 55 | 64 | 54 | 42 | 17 | 13 | © | 9 | 63 | 114 | 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16
13A 3 | 50 | 54 | 42 | 17 | 13| 0 | O | 3 | 68 | 96 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16
16 A 16 | 54 | 42 | 17 | 13| 9 | 9 18 | 87 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16
20 A 3 | 26 | 42 |17 |13 | 9 | 9 3 |20 | 74 | 30 | 24 | 16 | 16
25 A 3 |28 |17 13| 9 | 9 3 | 33 | 30 | 24 | 16 | 16
32A 3 |17 |13 ]| 9 | 9 3 | 30 | 24| 16 | 16
40 A 5 |13 9 | 9 6 | 24 | 16 | 16
50 A 3 |10] 9 | 9 3 | 13 | 16 | 16
63 A 3] 9| 9 3 | 12 | 16
80 A 3| 9 3 | 13
100 A 3 3
TYP X57X0 X58X0
Prafezvod. (mm?) § 1,5 | 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 § 156 [ 25| 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
r:ﬁ'éff“‘et svorek | o0 | 70 | 60 |46 | 37 | 20 | 20 |20 § 70 | 70 | 60 | 46 | 37 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 2 |2 1212 1111111031333 2]2 11111111
6A 140 | 140 [ 120 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20 § 210 | 210 | 180 | 138 | 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
10A 71 | 140 | 120 | 92 | 37 | 20 | 20 | 20 | 71 | 200 | 180 | 138 | 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
13A 3 | 77 |120| 92 | 37 | 20 | 20 | 20§ 3 | 78 | 180 | 138 | 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
16 A 21 | 99 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20 21 | 99 | 138 | 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
20A 3 | 33 | 92 | 37 | 29 | 20 | 20 3 | 34 |105| 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
25A 3 | 38 | 37 | 29 | 20 | 20 3 | 30 | 74 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
32A 3 | 37 | 29 | 20 | 20 3 | 30 | 58 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
40A 7 | 20 | 20 | 20 7 | 51 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
50 A 3 | 15 | 20 | 20 3 |15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17
63 A 3 | 15 | 20 3 |15 | 20 | 17 | 17 | 17
80 A 3 | 15 3 |16 | 17 | 17 | 17
100 A 3 3 |11 | 17 | 17
125 A CAL T4 3| 8 | 17
160 A 2% 3 | 4
200 A N 2

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

Y RS — —X50X0
Prifez vod. (mm?) 1,5 25 4 6 10 16 | 25 | 35 | 50 | 70 95
Max. poéet svorek na liStu 70 | 70 60 46 37 29 | 2 | 20 | 17 17 17
Max. pocet list 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1

6A 210 | 210 | 180 | 138 | 74 58 20 20 17 17 17
~_10A 76 | 210 | 180 | 138 | 74 58 20 20 17 17 17
13A 3 83 180 | 138 | 74 58 20 20 17 17 17

16 A _ 23 106 | 138 74 58 20 20 17 17 17
20A 3 36 112 74 58 20 20 17 17 17
25A 3 | a1 | 107 58 20 20 17 17 17
32A 3 42 58 20 20 17 17 17
__40A B | 1 8 55 20 20 17 17 17
50 A | 3 16 20 20 17 17 17
63A . [ 3 | 186 20 17 17 17
80A 3 17 17 17 17
100 A _ 3 12 17 17
125A _ _ 2 9 17
160 A ] [ _ = 3 ]
200 A ' 2

Tve ; = XG0%0

| Priifez vod. (mm?) 1,5 25 4 6 10 16 | 25 35 | 50 | 70 | 95

| Max. pocet svorek na listu 108 | 108 92 7 57 46 32 32 27 27 | 27

| Max. potet list 3 3 3 3 2 | 2 1 1 1 1 1

6A 324 | 324 276 213 114 92 32 32 27 27 27
10A 74 | 212 | 276 | 213 | 114 92 32 32 27 27 27
13A a 3 83 208 | 213 | 114 92 32 32 27 27 27
16 A 23 105 213 114 92 32 32 27 27 27
] — 20 A ] 3 36 113 114 92 32 32 27 27 27
25A 3 42 111 92 32 32 27 27 27
32A | 3 43 92 32 32 27 27 27

| 40 A 8 58 32 32 27 27 27

l 50 A [ | . 3 17 32 32 27 27 27

| 63 A 3 17 32 27 27 27

80 A - 1 3 17 27 27 27
100 A 3 13 27 27
125 A [ i _ = 3 10 25
160 A | 3 5
200 A | 3

‘TYP T X70X0

| Priifez vod. (mm?) 1.5/ 25 | 4 6 10 16 25 35 | 50 70 95
Max. pocet svorek na liStu 108 | 108 92 71 | &7 | 46 32 | 32 | 27 27 27
Max. pocet list _ 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1

[ 6A 432 | 432 | 376 | 203 171 138 64 64 27 27 27

10A 90 | 259 | 376 | 203 171 138 64 64 27 27 27
13A 4 | 101 | 253 | 203 171 138 64 64 | 27 27 27
16 A _ 28 | 128 | 203 171 138 64 64 27 27 27
20A 3 43 139 171 138 64 64 27 27 27
25A B 1 == 51 139 | 138 | 64 64 27 27 27
32A 3 55 138 64 64 27 27 27
40 A | [ 1 73 64 64 27 27 27

- 50A _ 3 21 64 64 27 27 27

63 A [ | i ] 3 22 64 27 27 27

- 80 A [ =L 3 21 27 27 27

100 A A5 Sl )l 3 16 27 27
125 A 3 13 27
160A A 3 7
200 A (o 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069

SkFiné pristroju z polyesteru (otepleni svorek: 40K)

TYP X12X1 | X12X1 X13X1 X13X1 X14X1 X15X1, X015X1 X20X1
Poloha libovolna § libovolna | libovolna § libovolna § vodorovné vodorovné libovolna
Otepleni vodiéa 30K 40K 30K 40K 30K 30K 30K
Prifez vod. (mm?) 1,5/ 25015 | 25015 [ 25015 | 250815 | 25 1,5 2,5 16125 4 | 6
| Max. po¢et svoreknalistu §10 10 § 10 | 10 § 15 | 15 § 15 | 15 § 23 | 23 28 28 18 | 18 | 15 | 12
Max. pocet list 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 6A 10 | 10 10 | 10 15 15 | 15 | 15 | 23 | 23 28 28 J 18 | 18 | 15 | 12
10A 10 | 10 10 10 15 15 § 15 | 15 | 23 | 23 21 28 18 | 18 | 15 | 12
13A 6 | 10 § 10 10 ] 15 3 15 3 23 3 21 3118 |15] 12
16 A 3 6 3 10 3 12 2 13 9 | 6 14 | 15 | 12
20A _ 3 6 3 8 31 3 3 | 15 [ 12
25A | | 3 |12
32A | | 6
TYP X20X1 — X23X1 X23X1
Poloha libovolna vodorovné vodorovné
Otepleni vodi¢a 40K 30K 40K
Prufez vod. (mm?) 1,525 4 6 §15 25| 4 6 10 16 1,5 /25| 4 | 6 10 | 16 |
Max. pocet svoreknalistu § 18 | 18 | 15 12 §37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 16 § 37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 15
Max. pocet list 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11
6 A 18 | 18 | 15 | 12 § 37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 15 § 37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 16
10A 18 | 18 | 15 | 12 § 21 | 37 | 31 | 24 | 19 | 15 § 37 | 37 | 31 | 24 | 19 | 16
B 13A 17 | 18 | 15 | 12 3 30 | 31 | 24 | 19 | 15§11 | 37 | 31 | 24 | 19 | 16
16 A 2 18 | 15 | 12 9 31 | 24 19 | 15 3 | 24 | 31 | 24 | 19 | 16
- 20A | 9 |15 | 12 3 |24 [ 24 | 19| 15 6 | 30 | 24 [ 19 | 16
25A 6 12 3 14 | 19 | 15 20 | 24 | 19 16
| 32A 12 6 11 | 15 18 | 19 | 16
40A 9 3 | 3 3 15 | 12 9 16
50 A | 4 3 12
63 A 2 3
TYP = X25X1 — X26X1
Poloha - libovolna N vodorovné
| Otepleni vodi&u 30K 30K
Prifez vod. (mm?) 151 25| 4 6 10 | 16 15 | 25 | 4 6 10 | 16
| Max. poéet svorek na listu 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 10 § 44 | 44 | 37 | 29 | 23 | 19 |
| Max. potet liSt 2 -2 -2 1 1 1 2 2 | 2 1 1 1
6A 50 | 50 | 42 | 16 | 13 | 10 § 88 | 88 | 74 | 29 | 23 | 18
10A 28 | 50 | 42 | 16 | 13 | 10 § 43 | 88 | 74 | 29 23 | 19
13A 3 29 | 42 | 16 | 13 | 10 3 |45 | 74 | 29 | 23 | 19
| 16 A 8 38 | 16 | 13 | 10 2 12 | 58 | 29 | 23 | 19
20A 3 13 1 16 | 13 | 10 3 |20 29 | 23 | 19
25A . 13 | 13 | 10 | & 22 | 23 | 19
B 32A 3 12 | 10 3 20 | 19
| 40 A 3 10 4 19
50 A — 4 2 15
L 63 A — AL T e 2 3
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k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0069

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA
k Dodatku ¢. 6

| TYP X27X1 ~ X28X1
Poloha vodorovné vodorovné
| Otepleni vodic¢ 30K 30K
Prifez vod. (mm?) 1,5 25 4 | 6 [10 16 25 35§15 | 25| 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
Max. potetsvoreknaliStu ] 63 | 63 54 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 100 | 100 | 85 66 | 53 | 43 | 8 | 8 |
"Max. poget list 2 2 2 (1117110 2 2 | 2 [ 1] 1] 1]1][1
6A — 126 | 126 | 108 | 41 | 33 | 27 | 5 | 5 § 200 | 200 | 170 | 66 | 53 | 43 | 8 | 8
10A 33 | 93 108 | 41 | 33 |27 | 5 | 5 | 33 93 170 | 66 | 53 | 43 & | 8
13A 3 | 36 | 92 | 41|33 | 27| 5 | 5] 3 | 36 | 91 | 66 |53 | 43| & | 8
| 16A 2 | 10 | 46 | 41 | 33 | 27| 5 | & 10 | 46 | 66 | 53 |43 | 8 | 8
20A 3 | 15 41 33 27 5 5 3 | 15 49 |53 | 43 | 8 8
25A 3 17|33 | 27| 5 | 5 3 |18 47 | 43 | 8 | 8
32A 31027 5 | 5 3 (18| 43| 8 | 8
40 A 3 22| 5 | 5 1 | 24| 8 | 8
50 A 2 120518 21 7| 6| &
63 A 3|55 3171 8
_ 80 A 3| 5 3| 7
; 100 A 3 3
TYP X37X1 X38X1
Poloha - libovolna libovolna
Otepleni vodict 30K 30K -
 Prafezvod. (mm?) [ 1,5 [25[ 4 [ 6 [10 [ 16 [ 25 [ 35 [ 50 [ 70 1525 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
r:ﬁgtp:cets""ek 43 |43 37|28 23 18 1313 | 10 | 10 | 43 | 43 37 |28 |23 18| 13|13 |10 10
‘Max. podet list 2 2 (210 1 e il 11 H2T202l2 11110l 1011101
6A 86 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 § 86 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10
10 A 41 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 J 43 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 13 | 13 | 10 | 10
13A 3 |44 | 74 | 56 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10§ 3 | 46 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 10
| 16A 2 |12 |56 | 56 | 23 18 | 13 | 13 10 | 10§ 2 | 12 50 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10
20A 3 19 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 3 |20 | 56| 23|18 13 | 13 | 10 | 10
25A 3 |21 2318 | 13 | 13 | 10 | 10 3 |22 2318 13 | 13 | 10 | 10
i 32A 3 20 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 1 [ 3 [21[18[13[13 |10 | 10
40 A 4 [ 18 [ 13 13 [ 10 | 10 4 |18 [ 13 | 13 | 10 | 10
50 A 2 [ 8 (131310 | 10 2 "8 [ 1313 | 10 | 10
63 A 3 | 7 [13 ] 10 | 10 38 |13 10 | 10
80 A 3 | 13 | 10 | 10 3] 9 | 10 10
100 A 315 |10 36 10
125 A | 3 | 4 3| 4
160 A | 2 . 2
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X39X1 X30X1
Poloha vodorovné vodorovné
Otepleni vodiéu 30K 40K
Prafezvod. (mm?) | 1,5 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 §1,5 [ 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 [ 70
"“":ﬁ'gfl:"’et svorek § 4o | 43 [ 37 |28 | 23 |18 |13 |13 |10 | 1070 | 70 | 60 | 26 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
Max. poZet ligt 222z 1A A1 i a0 2zl 222 T [ 111111
6A 86 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 § 140 140|120 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
10A 43 | 86 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | 44 | 124 [120| 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
13A 3 | 46 | 74 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 | 3 | 48 |120 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
16A 2 |12 | 50| 56 | 23| 18 | 13 | 13 | 10 | 10 2 | 13 | 61 | 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
20 A 3 | 20 | 56 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 10 ] 3 | 21 | 65 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
25A 3 |22 [ 23 |18 | 13 | 13 | 10 | 10 3 [ 24 [ 36| 30 | 22 | 22 | 17 | 17
32A 3 [ 21 |18 | 13 | 13 | 10 | 10 3 | 23| 30 | 22 | 22 | 17 | 17
40 A 4 |18 | 13 | 13 | 10 | 10 4 |30 | 22| 22 17 | 17
50 A 2 8 [ 13 [ 13 [ 10 ] 10 39 |22 22 17| 17
63A 3 [ 8 | 43 10 | 10 390 |22 17|17
80A 3 | o [ 10] 10 3 |22 [ 17| 17
100 A 3| 6 | 10 I 3| 6 |16
125 A 3 | 4 3] 5
160 A 21 2
TYP I X40X1 X4aX1
Poloha vodorovné libovolna
Otepleni vodi¢ 30K 30K
Prafezvod. (mm? § 1,6 | 2,5] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 [ 50 | 70 § 1,6 [2,5] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
r:ﬁ'éf;’m svorek ¥ 20 | 70 |60 | 46 | 36 | 30 [ 22| 22 | 17| 17 063 | 63 | 54| 41 | 33|27 | 20| 20| 15| 15
Max. potet list 2 212 2 111111111 1102221111 1111]1]1
6A 140 [140 [ 120 | 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 §126 | 126|108 41 | 33 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
10A 48 [ 134120 | 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 41 | 115|108 41 | 33 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
13A 3 | 52 (120 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 3 | 45 [108| 41 | 33 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
16 A 2 [ 14 [ 67 | 92 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 2 | 12 | 57 | 41 | 33 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
20 A 3 | 22 | 70 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 3 | 19 | 41 | 33 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
25A 3 | 26| 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 3 (22|33 27 |20 20 ] 15| 15
32A 3 | 26 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 3 |22 | 27 | 20 | 20 | 15 | 15
40 A 5 30| 22| 22 | 17 | 17 4 [ 2720 2015 | 15
50 A 3 |10 | 22 | 22 |17 | 17 3 | 8 | 20|20 15|15
63 A 3 |10 | 22 | 17 | 17 3 | 8 | 2015 15
80 A 3 |10 | 17 | 17 3 [0 1515
100 A 37 |17 36|15
125 A 3|5 3|5
160 A [ 3 | | 2

Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).
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Vydani tohoto certifikatu je podmingno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP  X45X1
Poloha a libovolna
Otepleni vodiél | 30K )
Prufez vod. (mm?) 1/25| 4 | 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. podet svorek na listu 70 70 | 60 @ 46 |36 | 30 |22 22 17 |17 | 17
Max. pocet list 3 | 3 3 3 2 21 1 1 1 1
6A 210 | 210 | 180 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
10A 48 | 137 | 180 | 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13A 3 53 | 134 | 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
16 A 12 14 | 67 | 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
20A 3 23 | 72 |72 |60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
[ 25A 3 26 | 69 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
32A 3 |27 |60 |22 | 22 | 17 | 17 | 17
40A j 5 136 | 22| 22|17 | 17 17
50 A | | 3 | 231222217 | 17 | 17
63 A 3 |10 | 22 | 17 | 17 | 17
80 A | 3 [ 22 17 | 17 | 17
100 A | 3 | 7 |17 | 17
B 125 A | 3|6 |15
160 A | _ 3 | 3
200 A 2
TYP X45X1
| Poloha libovolna
Otepleni vodich 40K
Prifez vod. (mm?) 1,56 /25 | 4 | 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 70 | 95 |
| Max, pocet svorek na ligtu 70 [ 70 | 60 | 46 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
6A 210 (211 | 180 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
B 10A 97 1210 |180 [138 | 72 | 60 4 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13A 24 1100 |180 | 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
16A 3 | 42 118 [ 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
20A 5 | 52 |123 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
25A 13 | 57 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
32A | | | 13 | 52 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
40 A _ 19 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
50A 3 |27 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
63 A | 4 |22 |22 |17 | 17 | 17
80 A 5 | 22 | 17 | 17 | 17
100 A | | 18 | 17 | 17 | 17
125A B 4 |14 | 17
160 A 1 | 3 3
200 A | 3

Strana: 14/35

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.; +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: flzu@ftzu.cz, www.flzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU piezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X71X1 X72X1 X74X1 X75X1
Poloha vodorovné vodorovné J| vodorovné | vodorovné
Otepleni voditi 30K 30K 30K 30K
Pritfez vod. (mm?) 1,5 | 25 4 6 10 | 16 [ 25 | 35 | 50 |70 § 1,5 | 25 015 | 25 § 1,5 | 25
Max. pocet svorek na listu 105 | 105 | 90 70 [ 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 § 10 10 23 23 28 28
Max. pocet list 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 210 | 210 | 180 | 140 | 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 § 10 10 23 23 28 28
10A N 44 | 127 | 180 | 140 | 56 | 46 | 35 [ 35 [ 27 | 27 § 10 10 21 23 21 28
13A 3 49 124 | 140 | 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 3 10 3 21 3 21
16 A 2 13 63 | 136 | 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 | 4 5 14
20 A 3 21 67 | 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 3 3 3
25 A 3 25 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27
32A 3 26 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27
40 A 5 | 34 | 35 | 35 | 27 | 27
50 A 3 10 | 30 | 35 | 27 | 27
63 A 3 10 | 33 | 27 | 27
80 A 3 110 ] 23 | 27
100 A 3 7 19
125 A 3 6
160 A 3
TYP X80X1
Poloha libovolna
Otepleni vodi€i 30K
Priifez vod. (mm?) 1,5 25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. poéet svorek na liStu 70 | 70 | 60 | 46 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
6A 210 | 210 | 180 | 138 | 72 60 22 22 17 17 17
10 A 53 | 150 | 180 | 138 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13A 3 58 | 147 | 138 | 72 60 22 22 17 17 17
16 A §3 16 74 | 138 | 72 60 22 22 17 17 17
20A 3 25 | 79 | 72 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
25A 3 29 72 60 22 22 17 17 17
32A 3 30 60 22 22 17 17 17
40 A 6 39 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
50 A 3 12 22 22 17 17 17
63 A 3 11 22 17 17 17
80 A 3 12 | 17 | 17 | 17
100 A 3 8 17 | 17
125 A 3 6 16
160 A 3 3
200 A 2
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Vydéni tohoto certifikatu je podmin&no pln&nim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: flzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X365X1

Poloha vodorovné

Otepleni vodi¢l 30K

Prirez vod. (mm?) 1,61 25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95

Max. pocet svorek nalistu § 105 | 105 | 90 | 70 | 56 | 46 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27

Max. pocet list 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1

6 A 315 ({315 (270 | 210 (112 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27

10 A 69 (197 | 270 | 210 (112 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
13 A 3 76 | 192 | 210 | 112 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
16 A 3 | 21 | 97 [210 [112 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
20 A 3 33 [105 (112 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
25A 3 39 [104 | 92 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
32A 3 | 41|92 )| 35|35 | 27 | 27 | 27
40 A 8 |54 |35 |35 |27 | 27 | 27
50 A 3 16 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27
63 A 3 |16 |35 | 27 | 27 | 27
80 A 3 |31 |27 | 27 | 27
100 A 3 | 12| 27 | 27
125 A 3 9 | 23
160 A 3 5
200 A 3
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Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pingnim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mGze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zm&n (véetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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w

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6
k Certifikatu EU prezkouseni typ

¢. FTZU 07 ATEX 0069

SkFiné pfistroji z nerezu (otepleni vodicu: 30K,otepleni svorek: 40K)

TYP X320X2
Poloha libovolné
Prafezvod.(mm? |} 15 25 4 6 |
Max. pocet svorek na li$tu § 21 21 17 13
Max. pocet list 1 1 1 1
6A 21 21 17 13
10A 21 21 17 13
13A 3 21 17 13
16 A 8 17 13
20A 3 13 13
25 A | 3 13
— 32A i 3
TYP X321X2 X322X2 X323X2,X622X2 X324X2
Poloha vodorovné libovolné . _vodorovné vodorovné 1
Prifez vod. (mm?) 1525 4 6 15 25| 4 6 10§15 25 4 6 15 25| 4 6 | 10
Max. po&et svoreknali§tu § 30 | 30 | 25 | 20 § 30 | 30 | 25 | 20 | 16 § 48 | 48 | 42 | 32 § 48 | 48 | 42 | 32 | 26
| Max. poéet list 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11111 2 2 1 1 1
Z 6A 30 | 30 | 25 | 20 § 60 | 60 | 25 | 20 | 16 § 48 | 48 | 42 | 32 J 96 | 96 | 42 | 31 | 26
10A 28 | 30 | 25 | 20 § 39 | 60 | 25 | 20 | 16 § 40 | 48 | 42 | 32 § 44 | 96 | 42 | 31 | 26
L 13A 3 |20 [ 25| 200 3 |41 | 25| 20 | 16 § 3 | 43 | 42 | 32 § 3 | 47 | 42 | 31 | 26
~_16A 8 |25 | 200 2 |11 | 25|20 |16Q 2 |11 |42 | 328 2 | 13 | 42 | 31 | 26
20A 3 13| 20 3 | 18 | 20 | 16 3 |18 | 32 3 |20 | 31| 26
25 A 3 |15 3 120 | 16 3 | 21 | 3 [ 23| 26
32A 3 3 | 16 | 3 3 | 22
40 A 3 } 4
50 A 2 | 3 ]
TYP X325X2
Poloha libovolné
Priifez vod. (mm?) 1,5/25| 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. podetsvoreknalistu § 48 | 48 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 96 | 96 | 84 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
10A 48 | 96 | 84 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
13A 3 | 52|84 [32)| 26| 21|16 |16 | 12 | 12
16 A 2 |14 |67 | 32|26 (2116 | 16 | 12 | 12
20A 3 | 23 132 |26 |21 |16 |16 | 12 | 12
25A 3 | 26|26 |21 |16 | 16 | 12 | 12
32A 3 |25 | 21|16 |16 | 12 | 12
40 A 5 |21 |16 | 16 | 12 | 12
50 A 3 |10 | 16 | 16 | 12 | 12
63 A 3 9 |16 | 12 | 12
80 A 3 (1012 ] 12
100 A 3 | 11 ] 12
125 A 3 5
160 A 3

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X326X2
Poloha svisle
Pruiez vod. (mm?) 1,5 (25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. pocet svoreknaliStu ]l 48 | 48 | 42 | 32 | 26 | 21 16 | 16 | 12 | 12 | 12
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 144 | 144 | 126 | 64 | 26 | 21 16 | 16 | 12 | 12 | 12
10 A 49 | 138 |126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
13 A 3 54 (126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
16 A 2 14 | 68 | 64 | 26 | 21 16 | 16 | 12 | 12 | 12
20 A 3 23 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
25 A 3 27 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
32A 3 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
40 A 5 21 16 | 16 | 12 | 12 | 12
50 A 3 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
63 A 3 10 | 16 | 12 | 12 | 12
80 A 3 1 | 12 | 12 | 12
100 A 3 7 12 | 12
125 A 3 6 12
160 A 3 3
200 A 2
TYP X327X2, X623X2 I X328X2, X624X2
Poloha vodorovné | libovolné
Prifez vod. (mm?) 1,5 2,5 4 6 10 15 25 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. pocet svorek na listu § 68 68 58 45 36 1 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
Max. poéet list 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6 A 136 | 136 58 45 36 §204 | 204 |174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
10 A 46 129 58 45 36 55 | 157 | 174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13A 3 50 58 45 36 3 61 |154 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
16 A 2 13 58 45 36 3 17 | 78 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
20 A 3 21 45 36 3 26 | 83 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
25 A 3 25 36 3 30 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
32A 3 24 3 31 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
40 A 4 6 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
50 A 3 3 12 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
63 A 3 12 | 22 | 17 | 17 | 17
80 A 3 12 | 17 | 17 | 17
100 A 3 9 17 | 17
125 A 3 7 17
160 A 3 4
200 A 2

Strana: 18/35

Vydéni tohoto certifik4tu je podminéno pin&nim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (v8etné dalsich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X329X2, X630X2, X631X2, X632X2, X633X2, X634X2
Poloha vodorovné
Prufez vod. (mm?) 1,5/125| 4 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. potet svoreknaliStu § 98 | 98 | 84 | 65 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
Max. podet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6 A 294 (294 | 252 (130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
10 A 62 | 178 1252 | 130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
13A 3 | 69 | 252|130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
16 A 3 19 | 88 [130| 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
20 A 3 | 30| 94 | 52|43 | 32| 32| 25| 25| 25
25 A 3 | 35|52 |43 |32 (32 |25]|25| 25
32A 3 | 36|43 (32| 32| 25| 25| 25
40 A 7 |43 | 32 [ 32| 25| 25| 25
50 A 3 |14 32| 32|25 | 25| 25
63 A 3 |14 |32 |25 | 25| 25
80 A 3 |14 | 25 | 25 | 25
100 A 3 |11 | 25| 25
125 A 3 8 | 21
160 A 3 4
200 A 3
TYP X330X2 X331X2
Poloha vodorovné libovolné
Pritfez vod. (mm?) 1,5/ 25| 4 6 10 815 | 25| 4 6 10 | 16 [ 25 | 35 | 50 | 70
Max. poéet svorek na li§tu 48 | 48 | 42 | 32 | 26 | 48 | 48 | 42 | 32 [ 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
Max. poéet list 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 96 | 96 | 42 | 32 | 26 § 96 | 96 | B84 | 32 | 26 | 21 [ 16 | 16 | 12 | 12
10A 53 96 42 32 26 58 96 84 32 26 21 16 16 12 12 |
13 A 3 57 42 32 26 § 3 63 84 32 26 21 16 16 12 12
16 A 3 15 | 42 | 32 | 26 3 17 | 81 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
20A 3 25 32 26 3 27 32 26 21 16 16 12 12
25A 3 28 26 3 31 26 21 16 16 12 12
32A 3 26 3 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12
40 A 5 6 21 | 16 | 16 | 12 | 12
50 A 3 3 12 16 16 12 12
63 A 3 12 | 16 | 12 | 12
80 A 3 12 | 12 | 12
100 A 3 9 12
125 A 3 6
160 A 3
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mtze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkous$eni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X332%2
Poloha svisle
Prifez vod. (mm?) 1,56 (25| 4 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. pocet svorek na listu 43 | 48 | 42 | 32 | 26 | 21 |16 | 16 | 12 | 12 | 12
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 144 | 144 [ 126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
10 A 59 (144 | 126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 [ 12 | 12 | 12
13 A 3 64 | 126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
16 A 3 17 | 82 | 64 | 26 | 21 [ 16 | 16 | 12 | 12 | 12
20A 3 | 28 |64 |26 | 21|16 | 16 | 12 | 12 | 12
25A 3 [ 32|26 | 21|16 | 16 | 12 | 12 | 12
32A 3 | 26|21 |16 | 16 | 12 | 12 | 12
40 A 6 |21 |16 | 16 | 12 | 12 | 12
50 A 3 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
63 A 3 12 | 16 | 12 | 12 | 12
80 A 3 |13 |12 | 12 | 12
100 A 3 9 12 | 12
125 A 3 7 12
160 A 3 4
200 A 2
TYP X333X2 X334X2
Poloha vodorovné libovolné
Prifez vod. (mm?) 1,561 25| 4 6 |10 815|125 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. podéet svorek na listu 68 | 68 | 568 | 45 | 36 § 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 136 | 136 | 58 | 45 | 36 §204 | 204 (174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
10A 56 [ 136 | 58 | 45 | 36 | 66 | 186 | 174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13A 3 61 | 58 | 45 | 36 3 72 |174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
16 A 3 17 | 58 | 45 | 36 | 3 20 | 92 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
20 A 3 26 | 45 | 36 3 31 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
25 A 3 | 30 | 36 3 36 [ 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
32A 3 | 30 3 | 36|30 | 22|22 |17 | 17 | 17
40 A 6 7 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
50 A 3 3 14 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
63 A 3 [ 14 | 22 | 17 | 17 | 17
80 A 3 15 | 17 | 17 | 17
100 A 3 11 | 17 | 17
125 A 3 8 17
160 A 3 4
200 A 3
el
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Vydani tohoto certifikatu je podmin&no plnénim v8eobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mQze byt rozmnoZovéan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU pFezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X335X2, X652X2
Poloha vodorovné
Prafez vod. (mm?) 15|25 | 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Max. pocet svoreknaliStu § 98 | 98 | 84 | 65 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 |25 | 11 | 11 | 10 | 10
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 294 [ 204 | 252 (130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 |11 | 11 | 10 | 10
10 A 72 | 207 (252 |130 | 52 | 43 | 32 | 32 |25 | 25 | 25 | 11 |11 | 10 | 10
13 A 3 80 | 203 130 52 [ 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
16 A 3 22 (102 (130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
20 A 3 35 [110| 52 | 43 | 32 [ 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
25 A 3 41 | 52 | 43| 32| 32 |25 |25 |25 |11 |11 |10 | 10
32A 3 | 42| 43 | 32 | 32|25 |25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
40 A 8 |43 (32 |32 | 25|25 |25 |11 | 11 | 10 | 10
50 A 3 117 | 32 | 32 | 25| 25|25 [ 11 |11 |10 | 10
63 A 3 |17 | 32|25 | 25| 25|11 | 11 | 10 | 10
80 A 3 |16 | 25 | 25| 25 |11 | 11 | 10 | 10
100 A 3 |12 ]| 25| 25|11 | 11 | 10 | 10
125 A 3 10|24 | 11| 11| 10 | 10
160 A 3 5 |11 ]| 11| 10 | 10
200 A 3 11 5 10 | 10
225 A 3 3 7 10
250 A 3 3 7
315A 3
350 A 2
TYP X340X2, X720X2
Poloha svisle
Praifez vod. (mm?) 15|25 ]| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. pocet svoreknalistu j 48 | 48 | 42 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
Max. podet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6 A 144 (144 (126 [ 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
10 A 64 |144 |126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
13 A 3 71 1126 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
16 A 3 19 [ 90 | 64 | 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
20 A 3 30 | 64 [ 26 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12
25 A 3 | 35|26 | 21|16 | 16 | 12 | 12 | 12
32A 3 | 26| 21|16 | 16 | 12 | 12 | 12
40 A 7 | 21|16 | 16 | 12 | 12 | 12
50 A 3 |14 |16 |16 | 12 | 12 | 12
63 A 3 14 | 16 | 12 | 12 | 12
80 A 3 |14 | 12| 12 | 12
100 A 3 |10 | 12 | 12
125 A 3 8 | 12
160 A 3 4
200 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X341X2, X723X2
Poloha libovolné
Prafez vod. (mm?) 1,525 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
Max. pocet svoreknaliStu ) 68 | 68 | 68 | 456 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 204 1204 | 174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
10 A 72 | 203 (174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
13 A 3 79 |174 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
16 A 3 21 |[100 ] 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
20 A 3 34 | 90 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
25 A 3 40 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
32A 3 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
40 A 8 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
50 A 3 |16 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17
63 A 3 16 | 22 | 17 | 17 | 17
80 A 3 16 | 17 | 17 | 17
100 A 3 12 | 17 | 17
125 A 3 9 17
160 A 3 5
200 A 3
TYP X342X2, X679X2, X680X2, X732X2, X733X2, X734X2, X735X2, X737X2
Poloha vodorovné
Prufez vod. (mm?) 15|25 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Max. podetsvoreknalistu l 98 | 98 | 84 | 65 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 256 | 25 | 11 11 | 10 | 10
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 294 1204 | 252 130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 [ 10 | 10
10 A 80 | 228 1252|130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 [ 10 [ 10
13A 3 88 (223|130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
16 A 3 24 | 112|130 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
20A 3 38 |121| 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
25A 3 45 | 52 | 43 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 11 [ 11 | 10 | 10
32A 3 |47 | 43 | 32| 32 |25 |25 |25 |11 |11 | 10 [ 10
40 A 9 | 43 |32 | 32 | 25|25 |25 |11 | 11 | 10 | 10
50 A 3 |18 |32 | 32 | 25|25 | 25|11 | 11 |10 | 10
63 A 3 |19 32 |25 | 25|25 | 11|11 ]| 10 | 10
80 A 3 18 | 25 | 25 | 25 [ 11 | 11 | 10 | 10
100 A 3 14 [ 25 | 25 | 11 | 11 | 10 | 10
125 A 3 |11 |25 |11 | 11 | 10 | 10
160 A 3 6 11 | 11 [ 10 | 10
200 A 3 3 6 10 | 10
225 A 3 3 7 10
250 A 3 3 7
315A 3
350 A 2
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X343X2, X738X2, X741X2
Poloha vodorovné
Prifez vod. (mm?) 15| 25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
Max. pocet svorek na liStu || 143 | 143 (122 | 95 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 361|429 (366 | 190 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
10A 62 [179 | 353|190 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
13 A 3 69 (175 (190 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
16 A 3 19 | 88 | 190 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
20 A 3 30 | 96 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
25 A 3 35 | 76 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
32A 3 38 | 63 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
40 A 7 50 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
50 A 3 15 | 46 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
63 A 3 15 | 47 | 37 | 37 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
80 A 3 14 | 35 | 20 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
100 A 3 1 | 29 | 37 | 16 | 16 | 15 | 15 3
125 A 3 9 [ 22|16 | 16 | 15 | 15 3
160 A 3 5 12 | 16 | 12 | 15 3
200 A 3 3 5 4 15 3
225 A 3 3 6 11 3
250 A 3 3 7 3
315 A 3 3
350 A 2 3
400 A 2
TYP X344X2
Poloha vodorovné
Prufez vod. (mm?) 1.5/25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. potetsvoreknali§tu l 87 | 87 | 74 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 174 | 174 | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
10 A 65 | 174 | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
13 A 3 72 | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 28 | 22 | 22
16 A 3 20 | 92 | 57 | 46 | 38 | 290 | 29 | 22 | 22
20 A 3 31 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
25 A 3 36 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
32A 3 37 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
40 A 7 38 | 29 | 29 | 22 | 22
50 A 3 14 | 29 | 29 | 22 | 22
63 A 3 14 | 29 | 22 | 22
80 A 3 15 | 22 | 22
100 A 3 1 | 22
125 A 3 8
160 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X345X2, X650X2
Poloha vodorovné
Prifez vod. (mm?) 1,525 | 4 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 [ 70 | 95
Max. pocet svoreknaliStu | 87 | 87 | 74 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 261 | 261 | 222 (114 | 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22
10 A 70 | 200|222 (114 | 46 | 38 [ 20 | 29 | 22 | 22 | 22
13A 3 | 78 |196 |114 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
16 A 3 | 21|99 (114 46 | 38 | 29 | 28 | 22 | 22 | 22
20 A 3 |33 |106| 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
25 A 3 [ 39 |46 | 38 | 20| 29 | 22 | 22 | 22
32A 3 | 41| 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
40 A 8 | 38 |29 | 29 | 22 | 22 | 22
50 A 3 |16 [ 29| 20 | 22 | 22 | 22
63 A 3 |16 | 29 | 22 | 22 | 22
80 A 3 |16 | 22 | 22 | 22
100 A 3 |12 | 22 | 22
125 A 3 9 | 22
160 A 3 5
200 A 3
TYP X346X2 X347X2
Poloha vodorovné vodorovné
Prifez vod. (mm?) 1,525 4 6 | 1041525 ]| 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. poéet svoreknalistu § 55 | 55 | 46 | 36 | 29 § 655 | 655 | 46 | 36 | 20 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
Max. pocet list 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 110|110 | 46 | 36 | 29 § 110 |110 | 92 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
10 A 54 (110 | 46 | 36 | 29 § 59 110 | 92 [ 36 | 20 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
13A 3 | 59|46 | 36 | 20 0 3 | 64 |92 | 36 | 20 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
16 A 3 |16 [ 46 [ 36 | 20§ 3 | 17 | 82 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
20A 3 [ 25| 36 | 29 3 |28 |36 | 29|24 !18 | 18 | 14 | 14
25A 3 | 29 | 29 3 [ 32|29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
32A 3 | 28 3 | 29|24 |18 | 18 | 14 | 14
40 A 5 6 | 24 (18 | 18 | 14 | 14
50 A 3 3 |12 (18 | 18 | 14 | 14
63 A 3 [12 ] 18 | 14 | 14
80 A 3 113 | 14 | 14
100 A A 3 g | 14
125 A 3 7
160 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU pfezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X347X2 X349%2
Poloha vodorovné vodorovné
Prifez vod. (mm?) 156[25] 4 | 6 [10]16 [ 253550 [70015[25] 4 | 6 [ 10 [ 16 [ 25 [ 35 [ 50 | 70
l':":ﬁ'gf:“e.t svorek ¥ o5 | 55 | 46 | 36 | 20 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
Max. pocet list 2 | 21211 1 1 1 1 1 1 2 | 2| 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 110|110 92 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 §136 | 136 | 116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
10 A 59 (110 92 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 52 | 136|116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
13A 3 (6492|3620 241818 14| 14 3 [ 57 [116] 45 [ 36 [ 30 | 22 | 22 | 17 | 17
16 A 3 |17 |82 [ 36|20 [ 24|18 | 18 | 14 | 14 )] 3 [ 15| 73 | 45 [ 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
20 A 3 [ 283 |29 24|18 ] 18] 14 | 14 3 | 25|45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
25A 3 [ 3220|2418 | 18 | 14 | 14 3 | 28 | 36|30 | 22 | 22 | 17 | 17
3ZA 3 |29 [ 241818 ] 14 ] 14 3 [ 28 [ 30222217 ] 17
40 A 6 | 24|18 [ 18 | 14 | 14 5 |30 |22 ] 22| 17 | 17
50 A 3 [12 18 [ 18] 14 | 14 3 |11 | 222217 | 17
63 A 3 |12 | 18 | 14 | 14 3 |11 | 22 | 17 | 17
80 A 3 13|14 ] 14 3 | 1117 |7
100 A 3| 9|14 3 [ 8 [ 17
125 A 3 | 7 3] 6
160 A 3 3
TYP X357X2
Poloha vodorovné
Prafez vod. (mm?) 1525 4 6 | 10 | 16 | 25 [ 35 | 50 | 70
Max. pocet svoreknalistul 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 22 22 17 17
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 136 | 136 [116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
10 A 62 | 136 [116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
13A 3 | 68 [116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 [ 17 | 17
16 A 3 | 19 [ 87 | 45 | 36 | 30 [ 22 | 22 | 17 | 17
20 A 3 | 20 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17
25A 3 |34 |36 | 30| 2222117 17
32A 3 | 34| 30| 2222171 17
40 A 6 | 30 | 22 [ 22 | 17 | 17
50 A 3 | 13| 22| 22 | 17 | 17
63 A 3 | 13] 22| 17 17.
80 A 3 |14 |17 | 17 |
100 A 3 |10 ] 17§
125 A 3 71
160 A 3 |
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PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

TYP X397X2
Poloha svisle
Prufez vod. (mm?) 1,5 | 25 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Max. podet svoreknalistu ]l 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 17 | 17 | 17 8 8 7 7
Max. pocet list 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 272 | 272 | 232 (135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
10 A 58 | 165 | 232 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
13 A 3 64 | 161 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
16 A 3 17 | 81 [ 135|108 | 60 | 22 | 22 17 | 17 | 17 8 8 7 7
20 A 3 27 | 88 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
25 A 3 32 | 8 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
32A 3 3 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 8 8 7 7
40 A 6 45 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
50 A 3 13 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
63 A 3 13 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 1/ 7
80 A 3 13 | 17 | 17 | 17 8 ] 7 7
100 A & 10 | 17 | 17 8 8 7 7
125 A 3 8 17 8 8 7 7
160 A 3 4 8 8 7 7
200 A 3 3 4 7 7
225 A 3 3 5 7
250 A 3 3 5
315 A 3
TYP X398X2
Poloha svisle
Priufez vod. (mm?) 1,5 | 25 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Max. potet svoreknaliStu l 68 | 68 | 58 | 45 36 | 30 22 22 17 17 17 8 8 7 7
Max. pocet list 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 272 | 272 | 232 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
10A 68 | 193|232 [ 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 1
13A 3 75 | 189 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
16 A 3 20 | 95 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
20 A 3) 32 | 103 | 108 | 60 | 22 | 22 17 | 17 | 17 8 8 7 7
25A 3 38 | 101 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
32A 3 40 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
40 A 8 53 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
50 A 3 15 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
63 A 3 16 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
80 A 3 15 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
100 A 3 12 | 17 | 17 8 8 7 7
125 A 3 9 17 8 8 7 7
160 A 3 5 8 8 7 7
200 A 3 3 5 7 7
225 A 3 3 6 7
250 A 3 3 6
315A 3
350 A 2
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢&. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X407X2, X722X2 X408X2
Poloha vodorovné vodorovné
Priifez vod. (mm?) 1,5 1 25| 4 6 |10 |16 | 25 | 35 | 50 | 70 § 1,5 | 25 4 6 10
Max. pocet svoreknaliStul 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 55 55 46 36 29
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
6A 136 | 136 (116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 § 110 | 110 | 46 36 29
10 A 68 | 136|116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 § 60 | 110 | 46 36 29
13A 3 30 [116 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 2 65 46 36 29
16 A 3 20 | 95 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 I 3 18 46 36 29
20 A 3 32 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 3 28 36 29
25 A 3 37 (36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 3 32 29
32A 3 13 | 30| 22| 22 | 17 | 17 3 29
40 A 7 30 | 22 | 22 | 17 | 17 6
50 A 3 15 | 22 | 22 | 17 | 17 3
63 A 3 15 | 22 | 17 | 17
80 A 3 |15 | 17 | 17
100 A 3 [ 11 | 17 r
125 A 3 8
160 A 3 |
TYP X409X2
Poloha vodorovné
Prirez vod. (mm?) 1,5 (25| 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. pocet svoreknalistu § 55 | 55 | 46 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
Max. podet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 110 | 110 | 92 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
10 A 65 | 110 | 92 | 36 | 29 [ 24 | 18 | 18 | 14 | 14
13A 3 71 | 92 [ 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
16 A 3 19 | 90 | 36 | 29 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14
20 A 3 |30 |36 | 20|24 | 18| 18 | 14 | 14
25A 3 |35 |29 | 24|18 |18 | 14 | 14
32A 3 | 20| 24 |18 | 18 | 14 | 14
40 A 7 | 24 |18 | 18 | 14 | 14
50 A 3 |14 | 18 | 18 | 14 | 14
63 A 3 |13 | 18 | 14 | 14
80 A 3 |14 ] 14 | 14
100 A 3 |10 | 14
125 A 3 7
160 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6

k Certifikatu EU pfezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X410X2, X725X2, X726X2
Poloha svisle
Prifez vod. (mm?) 1,51 25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Max. pocet svoreknaliStull 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
Max. pocet list 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 272 | 272 | 232 | 135 | 108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
10 A 74 | 210 | 232 | 135|108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
13A 3 82 | 206 |135|108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
16 A 3 22 | 104 | 135|108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
20 A 3 35 | 112 (108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
25A 3 41 (108 | 60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
32A 3 | 43 |60 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
40 A 8 57 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
50 A 3 17 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
63 A 3 17 | 22 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
80 A 3 17 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7
100 A 3 13 | 17 | 17 8 8 7 7
125 A 3 10 | 17 8 8 7 7
160 A 3 5 8 8 7 7
200 A 3 3 6 7 7
225 A 3 3 7 7
250 A 3 3 7
315A 3
350 A 2
TYP X411X2, X682X2, X727X2, X736X2, X740X2
Poloha Svisle
Prifez vod. (mm?) 1,51 25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
Max. pocet svorek nalitu § 68 | 68 | 58 | 45 | 36 | 30 | 22 | 22 | 17 | 17 [ 17 | 8 8 7 7 3
Max. poéet list 6 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6A 327 | 408 [ 290 | 180 | 144 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
10 A 56 | 162 (290 | 180 | 144 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
13A 3 63 | 158 | 180 | 144 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
16 A 3 17 | 80 [175 (144 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
20 A 3 27 | 87 | 144 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
25A 3 32 | 88 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 &l
32A 3 34 | 90 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
40 A 6 | 46 | 44 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
50 A 3 13 | 41 | 44 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
63 A 3 14 | 43 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
80 A 3 13 | 17 | 17 | 17 8 8 7 7 3
100 A 3 10 | 17 | 17 8 8 ¥/ 7 3
125 A 3 8 17 8 8 7 7 3
160 A 3 4 8 8 7 7 3
200 A 3 3 5 7 7 3
225 A 3 3 6 7 3
250 A 3 3 6 3
315A 3 3
350 A 2 3
400 A a1 2
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X412X2, X728X2
Poloha Vodorovné
Prifez vod. (mm?) 1,6 125 | 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. pocet svoreknalitull 87 | 87 | 74 | 657 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 174 | 174 | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
10 A 72 | 174 | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
13A 3 7% | 148 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
16 A 3 | 22 [101]| 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
20 A 3 34 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
25 A 3 40 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
32A 3 | 4 | 38| 29| 20 | 22 | 22
40 A 8 38 | 29 | 20 | 22 | 22
50 A 3 16 | 29 | 29 | 22 | 22
63 A 3 16 | 29 | 22 | 22
80 A 3 16 | 22 | 22
100 A 3 12 | 22
125 A 3 9
160 A 3
TYP X413X2, X677X2, X729X2, X730X2
Poloha Vodorovné
Prifez vod. (mm?) 1,525 4 6 | 10 | 16 | 25 | 35 [ 50 | 70 | 95
Max. pocet svoreknali$tu | 87 | 87 | 74 | 57 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
Max. pocet list 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6A 261 | 261 | 222 (114 | 46 | 38 | 28 | 29 | 22 | 22 | 22
10 A 76 | 218 1222 | 114 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
13 A 3 85 [213 | 114 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
16 A 3 23 |108 | 114 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
20 A 3 36 | 114 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
25A 3 43 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
32A 3 | 44 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22
40 A 8 | 38|29 | 29 | 22 | 22 | 22
50 A 3 [ 17 [ 29 | 29 | 22 | 22 | 22 I
63 A 3 |18 | 29 | 22 | 22 | 22
80 A 3 |17 | 22| 22 | 22
100 A 3 [ 13| 22 | 22
125 A 3 | 10 | 22
160 A 3 5
200 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku €. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X414X2 X415X2

Poloha vodorovné vodorovné

Prufez vod. (mm?) 1,5(25| 4 6 |10 415 (25| 4 6 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

Max. pocetsvorekna liStull 60 | 60 | 51 | 40 | 32 § 60 | 60 | 51 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15

Max. pocet list 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

6A 120 [ 120 | 51 | 40 | 32 §120 | 120 | 102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15

10A 55 |120 | 51 | 40 | 32 § 60 (120 | 102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
13A 3 60 | 51 | 40 | 32 3 66 |102| 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
16 A 3 16 | 51 | 40 | 32 3 18 | 84 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
20 A 3 26 | 40 | 32 3 28 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
25A 3 |29 | 32 3 33 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
32A 3 129 3 [ 32|26 |20 20 | 15 | 15
40 A 5 6 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15
50 A 3 3 |13/ 20| 20 | 15 | 15
63 A 3 (12|20 15| 15
80 A 3 13 | 15 | 15
100 A 3 9 | 15
125 A 3 7
160 A 3

TYP X415X2 X416X2

Poloha vodorovné vodorovné

Prifez vod. (mm?) 1,5 25| 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 § 156 | 25 | 4 6 10

Max. podet svoreknalistu l§ 60 | 60 | 51 | 40 | 32 [ 26 | 20 | 20 | 15 | 15 4 60 | 60 | 51 | 40 | 32

Max. poéet list 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

6A 120 [ 120 {102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 § 120 | 120 | 51 | 40 | 32

10 A 60 | 120 (102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 § 61 [ 120 | 51 | 40 | 32
13A 3 66 | 102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 3 66 | 51 | 40 | 32
16 A 3 18 | 84 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15§ 3 18 | 51 | 40 | 32
20 A 3 28 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 3 | 28 | 40 | 32
25 A 3 33 | 32 | 26| 20| 20 | 15 | 15 3 | 32| 32
32A 3 | 32| 26|20 | 20 | 15 | 15 30 .|1:32
40 A 6 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 6
50 A 3 |13 [ 20 | 20 | 15 | 15 3
63 A 3 [12 |20 ]| 15 | 15
80 A 3 |13 ] 15| 15
100 A 3 9 15
125 A 3 7
160 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA
k Dodatku ¢. 6

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X417X2 X430X2 X431X2
Poloha vodorovné vodorovné § vodorovné
Prufez vod. (mm?) 1,525 | 4 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 015 | 25 § 15 | 25
Max. potet svoreknalistu l 60 | 60 | 51 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 § 12 12 20 20
Max. pocet liSt 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A 120 (120 (102 | 40 | 32 [ 26 | 20 | 20 | 15 | 15 § 12 12 § 20 | 20
10 A 66 | 120 (102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 } 12 12 § 20 | 20
13 A 3 72 (102 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 3 12 3 20
16 A 3 20 | 92 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 [ 15 | 15 6 7
20 A 3 31 | 40 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 15 3 3
25 A 3 |36 | 32| 26| 20 | 20 | 15 | 15
32A 3 | 32| 26| 20| 20| 15 | 15
40 A 7 | 26| 20 | 20 | 15 | 15
50 A 3 |14 ] 20| 20 | 15 | 15
63 A 3 14 | 20 | 15 | 15 I
80 A 3 14 [ 15 | 15 |
100 A 3 [10] 15}
125 A 3 [ |
160 A 31
TYP X432X2 X433X2 X434X2 X435X2
Poloha vodorovné vodorovné vodorovné vodorovné
Prafez vod. (mm?) 1,56 /25| 4 6 15| 25015[(25]| 4 6 1001525 | 4 6 10
Max. poCet svoreknalistu § 22 | 22 | 18 | 14 § 25 25 31131126120 | 16 431131 (26|20 | 16
Max. pocet list 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
6A 22 | 22 | 18 | 14 )} 25 25 0 31| 31| 26 | 20 | 16 § 31 | 31 | 26 | 20 | 16
10A 22 | 22 | 18 | 14} 25 25 § 31 [ 31 [ 26 | 20 | 16 § 31 | 31 | 26 | 20 | 16
13A 3 22 | 18 | 14 3 25 3 31 | 26 | 20 | 16 3 | 31|26 | 20 | 16
16 A [} 18 | 14 8 2 11 | 26 | 20 | 16 2 12 | 26 | 20 | 16
20 A 3 14 | 14 3 3 17 | 20 | 16 3 120 | 20 | 16
25 A 3 14 3 19 | 16 3 |20 | 16
32A 3 3 16 3 16
40 A 3 4
50 A 2 2
TYP X436X2 X437X2 X438X2
Poloha vodorovné vodorovné vodorovné
Priifez vod. (mm?) 1,5/125| 4 6 #1525 | 4 6 10815125 | 4 6 10
Max. potet svorek palistu | 50 | 50 | 43 | 33 § 50 | 50 | 43 [ 33 [ 26 § 50 | 50 | 43 | 33 | 26
Max. poéet list 1 1 1 |1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
6A 50 | 50 | 43 | 33 J100 | 100 | 43 | 33 | 26 §100 | 100 | 43 | 33 | 26
10 A 38 | 50 | 43 | 33 J 42 (100 | 43 | 33 | 26 § 49 | 100 | 43 | 33 | 26
13 A 3 | 41| 43 | 33 3 45 | 43 | 33 | 26 3 52 | 43 | 33 | 26
16 A 2 11 | 43 | 33 2 12 | 43 | 33 | 26 | 2 14 | 43 | 33 | 26
20A 3 18 | 33 3 19 | 33 | 26 3 23 | 33 | 26
25A 3 |20 3 22 | 26 3 26 | 26
32A 3 3 | 21 3 | 25
40 A 4 5
50 A 2 3
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Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

TYP X439X2 X440X2
Poloha vodorovné vodorovné
Priifez vod. (mm?) 15]25] 4 | 6 |10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70§ 15125 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Mex. pocet svorek naf 5o | 50 | 43 [ 33 [ 26 [ 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 50 [ 50 [ 43 |33 | 26 [ 22 | 16 | 16 | 13 | 13
Max. poZet list 2 22 111l a1l a i li0zl 22 a1 11117
6A 100 | 100 | 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 43 | 13 |1oo 100 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
10A 53 | 100 | 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 50 | 100 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
13A 3 |57 |86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 130 3 | 64 | 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
16 A 3 |16 | 73 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13§ 3 | 17 | 82 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
20 A 3 [25[33 262216 16|13 [13] 3 [ 28 | 33| 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
25 A 3 | 28 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 3 [ 32| 26 | 22| 16 | 16 | 13 | 13
32A 3 | 26| 22 | 16 | 16 | 13 | 13 3 [ 26 22| 16 | 16 | 13 | 13
40 A 5 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 6 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13
50 A 3 |11 | 16 | 16 | 13 | 13 3 [ 12 | 16 | 16 | 13 | 13
63A 3 |10 | 16 | 13 | 13 3 |12 | 16 | 13 | 13
80 A 3 |11 |13 | 13 3 [ 13 | 13 | 13
100 A 3 |8 | 13 3 | o |13
125A 31 6] 3|6
160 A £l | 3
==
TYP X441X2 X442X2 X443X2
Poloha vodorovné vodorovné vodorovné
Priifez vod. (mm?) 15]25] 4 | 6 |10 | 16 | 25 | 35 |50 |70 015 25] 4 | 6 015125 4 | 6 | 10
Max. pocet svorek na listu | 65 | 65 | 55 | 43 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 1 69 | 69 | 59 | 45 | 69 | 69 | 59 | 45 | 36
Max. pocet list 3 1313 21 1111111111 18111111102 211171
6A 195 | 195 | 165 | 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 § 69 | 69 | 50 | 45 § 138 | 138 | 59 | 45 | 36
10 A 66 | 186 | 165 | 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 | 39 | 69 | 59 | 45 | 51 | 138 | 50 | 45 | 36
13A 3 | 72 |165] 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 170 3 | 42 | 59 | 45| 3 | 56 | 50 | 45 | 36
16 A 3 | 20 | 02 | 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 170 2 | 11 | 54 | 45 ] 3 | 15 | 50 | 45 | 36
20A 3 | 31 | 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 3 [ 18 | 45 3 | 24 | 45 | 36
25 A 3 |36 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 3 | 21 3 | 28 | 36
32A 3 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 3 3 | 27
40 A 7 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 5
50 A 3 [ 14 | 21 | 21 | 17 | 17 3
83 A 3 |14 | 21 | 17 | 17
80 A 3 |14 ] 17 | 17|
100 A 3 |10 | 17 |
125 A 3 | 8 |
160 3 |
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k Certifikatu EU pfezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0069

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA
k Dodatku ¢. 6

TYP Xaaax2 Xa45X2
Poloha vodorovné vodorovné
Prifezvod. (mm? | 1,5 [25] 4 | 6 [ 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |70 § 1,56 | 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
Max. pocetsvorek 1 6o | 60 59 | 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 | 88 | 88 [ 75 | 58 | 46 | 38 | 20 | 20 [ 22 [ 22
Max. potet ISt RN RN I N R N
6A 138 [ 138 | 118 | 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 | 176 | 176 [ 150 | 58 | 46 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22
10A 64 | 138 | 118 | 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 | 67 | 176 | 150 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
13A 3 | 70 |118| 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 | 3 | 7a [ 150 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
16A 3 | 19 | 89 | 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 |18 | 3 | 20 | 94 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
20A 3 |30 | 45 | 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 3 | 32 | 58 | 46 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22
25A 3 | 35| 36 | 30 | 23 | 23 | 18 | 18 3 | 37 | 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22
32A 3 |35 30 | 23 | 23| 18 | 18 3 |28 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22
40 A 7 [ 30 | 23 | 23 | 18 | 18 7 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22
50 A 3 |14 | 23 | 23 | 18 | 18 3 [ 15| 29 | 29 | 22 | 22
63A 3 [ 14 | 23 | 18 | 18 3 | 15 | 20 | 22 | 22
80 A 3 [ 14 | 18 | 18 3 | 15| 22 | 22
100 A 3 [ 10 | 18 3 1] 22
125A 3 | 8 3| 8
160 A 3 3
TYP Xa46X2 X460X2
Poloha vodorovné svisle
Prafezvod.(mm?) B 1,56 |25 4 | 6 |10 | 16 | 25 | 35 [ 50 | 70 0151251 4 | 6 | 10 | 16
r""':ﬁ'éf’:cet svorek I 88 | 88 | 75 | 58 | 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 2231 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13
Max.pocetist  § 3 | 3 | 3 | 2 | 1] 1 1111111022211 11
6A § 264 [ 264 | 225 |16 | 46 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22 62 | 62 [ 52 | 20 | 16 | 13
10A | 72 [205 225 116 46 | 38 [ 20 |20 |22 [ 22 | 41 | 62 [ 52 [ 20 | 16 | 13
13A 3 | 80 | 201|116 | 46 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22 | 3 | 44 | 52 | 20 | 16 | 13
16 A 3 | 22 101|116 | 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22§ 2 | 12 | 52 | 20 | 16 | 13
20 A 3 | 34 | 100 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22 3 [ 19 [ 20 | 16 | 13
25A 3 | 40 | 46 | 38 | 20 | 29 | 22 | 22 3 [ 20 [ 16 | 13
32A 3 |42 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22 3 | 16 | 13
40 A 8 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22 4 |13
50 A 3 16 | 20 | 20 | 22 | 22 2 |7
63 A 3 | 16 | 20 | 22 | 22 3
80 A 3 |16 | 22 | 22
100 A 3 [ 12 | 22
125 A 3| 9
160 A 3
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu €. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X461X2 X462X2
Poloha svisle vodorovné
Prifez vod. (mm?) 15 | 25 | 4 6 | 10 | 16 | 15 | 25 | 4 6 | 10 | 16
Max. pocet svorek na listu 317 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 § 59 | 59 | 51 | 39 | 31 | 26
Max. pocet list 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1
6A 62 | 62 | 52 | 20 | 16 | 13 | 177 | 177 | 51 | 39 | 31 | 26
10 A 50 | 62 | 52 | 20 | 16 | 13 | 49 | 138 | 51 | 39 | 31 | 26
13A 3 | 53 | 52 | 20 | 16 | 13 | 3 | 53 | 51 | 39 | 31 | 26
16 A 2 | 14 | 52 | 20 | 16 | 13 | 2 | 14 | 51 | 30 | 31 | 26
20 A 3 | 23 | 20 | 16 | 13 3 | 23 | 39 | 31 | 26
25A 3 | 20 | 16 | 13 3 | 26 | 31 | 26
32A 3 | 16 | 13 3 | 26 | 26
40 A 4 | 13 5 | 26
50 A 3 9 3 | 10
63 A 3 3
TYP X463X2 X464X2
Poloha vodorovné vodorovné
Prafez vod. (mm?) 15]25] 4 | 6 [10]16 | 25 | 35 |50 |70 1,5 25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
:‘I";’l“ pocetsvorekna § o | 50 | 43 (33 |26 |22 |16 | 16 |13 | 13| 65 | 65 | 55 | 43 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
Max. pocet list 2 2121111111111 1 1103133121111 ]11]111]1
6A 100|100 | 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 195|195 | 165 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
10A 60 | 100 86 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 ] 67 | 188 | 165| 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
13A 3 | 65| 86| 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 130 3 | 73 |165| 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
16A 3 |18 | 83 | 33 | 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 0 3 | 20 (165 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
20 A 3 | 28 | 33| 26 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 3 | 93 | 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
25 A 3 (3226|2216 16 | 13 | 13 3 | 37 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17
32A 3 | 26| 22 | 16 | 16 | 13 | 13 3 | 34|28 | 21 | 21 | 17 | 17
a0A 6 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 7 |28 | 21 | 21 | 17 | 17
50 A 3 |12 16 | 16 | 13 | 13 3 [ 14 | 21 | 21 | 17 | 17
63 A 3 |12 |16 | 13 | 13 3 | 14 | 21 | 17 | 17
80 A 3 |13 13 | 13 3 |15 | 17 | 17
100 A 3|9 |13 3 | 11| 17
125 A 3| 7 3 | 8
160 A 3 3

Viydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

PRILOHA
k Dodatku ¢. 6

k Certifikatu EU piezkougeni typu &. FTZU 07 ATEX 0069

TYP X465X2 X466X2

Poloha vodorovné vodorovné

Prifez vod. (mm?) 1,5/25] 4 | 6 |10 [16 ] 25 |35 | 50 | 7041525 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

:‘I"si’l“ pocetsvorekna Y oo | g5 | 55 (43 |34 |28 |21 |21 |17 |17 ) 88 | 88 | 75 | 58 | 46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22

Max. pocet list 3|3 [3[2 1111111110212 1231117111313 71
6A 195 [ 195165 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 | 176 | 176 | 150 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
0A 74 | 195 165 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 | 68 | 176 | 150 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
13A 3 |81 [165( 86 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 |17 ] 3 | 75 | 150 | 58 | 46 | 38 | 29 | 20 | 22 | 22
16 A 3 | 22 (103|686 |34 | 28 | 21 | 21 |17 | 170 3 | 20 | 96 | 58 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
20 A 3 | 35|86 | 34| 28| 21 | 21 | 17 | 17 3 | 32| 58|46 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22
25 A 3 |40 | 34 | 28 | 21 | 21 | 17 | 17 3 | 38 | 46 | 38 | 29 | 29 | 22 | 22
32A 3 | 34| 28 | 21 | 24 | 17 | 17 3 | 39 | 38| 20| 20 | 22 | 22
40 A 8 |28 | 21 | 21 | 17 | 17 7 | 38 | 20 | 20 | 22 | 22
50 A 3 16| 21| 21 | 17 | 17 3 | 15| 20 | 29 | 22 | 22
63A 3 (16|21 | 17 | 17 3 | 15 | 20 | 22 | 22
80 A 3 | 16 | 17 | 17 3 |15 22 | 22
100 A 3 [ 12 | 17 3 | 11| 22
125 A 3] 9 3| 9
160 A 3 3

=

TYP X467X2 X468X2

Poloha vodorovné vodorovnhé

Priifez vod. (mm?) 1,5(25] 4 | 6 [10]16 | 25 | 35 | 50 | 70 §15]25] 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

:’Eﬁ pocetsvorekna ¥ 1n7 | 107 | o1 | 70 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 §107|107| 91 | 70 | 56 | a7 | 35 | 34 | 27 | 27

Max. pocet list 2 (2|21 (11111l 1033132113111 1111
6A 214214 [ 182| 70 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 § 321 | 321 | 273|140 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
10A 70 | 200 | 182 | 70 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 || 83 | 238 | 273 | 140 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
13A 3 | 78 | 182 70 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 | 3 | 92 | 233|140 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
16 A 3 [ 21|99 [ 70 [ 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 | 3 | 25 | 117|140 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
20 A 3 [ 33| 70 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 3 | 40 | 127 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
25 A 3 | 39 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 3 | 47 | 56 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
2A 3 | 41| 47 | 35 | 34 | 27 | 27 3 | 49 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
40 A 8 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27 9 | 47 | 35 | 34 | 27 | 27
50 A 3 | 16 | 35 | 34 | 27 | 27 3 | 19 | 35 | 34 | 27 | 27
63 A 3 | 16 | 34 | 27 | 27 3 | 20 | 34 | 27 | 27
80 A 3 | 16 | 27 | 27 3 | 19 | 27 | 27
100 A 3 12 271 3 | 15 | 27
125 A 3 9| 3 | 1
160 A 3 | 3

Tento certifikat miZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vietné dalsich stran).
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