
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2) Z ařízení nebo ochranné sy st émy u rč ené pro po užit í
v prostřed í s ne b e z p ečí m výbuchu

pod le Směrn ice 94 /9 /EC (NV 17 611 997 Sb.)

(3) Č íslo ES cert ifikátu o p ře z k o uše n í typu:

FTZU 01 ATEX 0074U
(4) Součást: Ne rezov á s kř iň typu X N , X N P

(5) Výrobce: Ge ne ri s.r.o.

(6) Adresa : U n ič o vs ká 50, 787 Ol Šum per k, Č e s kú republika

(7) Tato součást a ja kákoliv jej í schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci
jej íž seznam je uveden dále.

(8) Fyzi kálně technický zkušebn í ústav, notifikovaný orgán č 1026 podle člán ku 9 směrn ice Rady
94/9/EC z 23. bř ezn a 1994, potvrzuje, že u výše uvedené s o u čá st i bylo ověřeno splnění základních
po žadav k ů na ochranu zdrav í a bezp ečno st vztahujících se k návrhu a konstrukci souč á sti u r čené

pro použití v p ros t ře d í s n e b e z p e čí m výbuchu , které jsou uvedeny v př í loze II této s m ě rn i c e .

Výsledky ov ě ř o vá n í a zkoušek jsou uvedeny v důvěrné zprávě č . :

01/0074 z 27.02.2002

(9) Splněn í zák ladn ích pož ad avků na ochranu zdraví a bezp ečnos t je z ajištěno ově řen ím shody s

EN 50014+A1 , A2 : 1997; EN 500 19 : 2000 ; EN 50281-1 -1 : 1998; EN 60529 : 1993

(10) Symbol "U" za čí s l e m cert ifikátu znamená , že tento certifikát nesmí být z aměňov á n za certifikát
vydaný pro zař ízen í nebo ochranný systém. Tato č á s tečná cert ifikace smí být použitá pouze Jako
podklad pro certifikaci z ař íze n í nebo ochranného systém u.

(11) Tento ES cert ifikát o přez koušen í typu platí pouze pro konstrukci, ověřování a zko ušky uvedené
s o u č á s t i podle s m ě rn i c e Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodávání této s oučást i platí další požada vky
této s měrnice .

(12) Ozna čen í s o u č á s t i musí obsahov at:

@ 1M2 EEx e I

@ II 2G/D EEx e II

Tento ES cert ifikát o p ře z ko uše n í typu platí do: 27.02.2007

;

Odpo v ě d ná osoba :,
•.' L L(" LL'"-

Ing. Širtdler Jaroslav
vedouc í cert if i ka čn í ho orgánu

Datum vydán í: 27.02.2002

P o če t stran: 3
Stran a 1/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno pln ěním všeobecn ých podmí nek FTZLJ .
Tento certífikát muže být rozmnožo ván pouze vcelku a bez jak ýchkoliv změn ( v č e t n ě dalších stran )

FT Z ľ J . Pikartská 7. 7 1607 Ostrava Radvanicc. lel +-1 20 69 623 27 15. I ~ I\ . -1 20 (,9 623 26 72. e-mail: li/ll 1/ li /lI .u
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(13)

F y z i k á l n ě technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) ES Certifikát o př e zk ou š en í typu č . FTZÚ Ol AT EX 0074U

(15) Popis součásti :

Skříně XN a XN p jsou vyrobeny z nerezového plechu jakosti 17 24 1 - Č SN 42 0002.

Stupe ň och rany krytem IP 66.

Víko skříně XN je v provedení s neztratn ými nerezavými šrouby. Víko s k ř í n ě XN p je

v provedení s panty a nerezov ým zámkem. Jako tě snění je použita polyuretanová pěna nebo neopren .

Prázdn á s k ř í i í m ů ž e být osazena svorkami. příp . pří str oji s klasifikací nevýbu šné provede ní ,.e" . ..d".

"m", příp. .J a", .Jb" schválenými p ří slu šn ou autorizovanou zkušebnou.

(16) Zpráva č . . 01 /00 74 ze dne 27.02.2002

(17) Stanovené omezující podmínky:

17. I Skřín ě musí být vybaveny vývodkami v zajišt ěn ém provedení schváleného typu.

17.2 -40°C :s; Tamb :s; +40°C

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Jsou pokryty normámi viz (9).

Od p ovědná osoba :
1 / '

t ~' ťL tC ~ C L
Ing. Šíndler Jaroslav

vedoucí certifik ačního orgánu

Datum vydán í: 27.02.2002

Po čet stran 3
Strana 2/3

Vydání tohoto certifikátu je p odm íněn o pln ěn im všeobecných podmi nek FTZÚ .
Tent o certifikát může být rozmnožo ván pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalš ích stran).

FTZÚ. Pikartská 7. 71607 Ostrava Radvanice. tel +420 69 623 27 15. fax +420 69 623 26 72. e-mail: IílUú ll /l l. CI



(13) .

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ Ol ATEX 0074U

( 19)

Tabulka J - typy s k ř í n í s nez tratnymi šrol/by

________}~ ~~~ ~ r xJ~!J.I l ___ __ ___

Typ s k ř í n ě š í ř k a výška hloubka

XN 15 1509 150 150 YO

XN 20 1509 200 150 90

XN 20 20 09 200
:

200 90:
:

XN 30 1509 300 150 90

XN 30 20 09 300 200 90

XN 303009 300 30 0 90

XN 40 20 09 400 200 90

XN 40 30 09 40 0 300 90

XN 40 40 09 400 : 400 90

XN 564009 560 400 90

XN 30 20 15 300 200 150

XN 30 30 15 300 300 150

XN 40 20 15 400 200 150

XN 40 30 15 400 : 300 150

XN 40 40 15 400 400 150
: :

XN 5640 15 560
:

400
:

150

XN 40 30 19 400 300 190

XN 40 40 19 400 400 190

560
:

XN 564019 400 190
: :

XN 8040 19 800 400 190

Tabulka 2 - typy skrini s panty u zámkem

_______ __ ~ ~ ~~ ~ _r x J~!111 __ ___.._
Typ s k ř í ně ší ř k a výška hloubka

---
-- -

---

---
:

XN 30 1509 p 300 150 90
--

XN 30 20 09 p 300 200 90
.-

XN 303 0 09 p 300 300 90

XN 402009 p 400 200 90
...-----

XN 40 30 09 p 400 300 90

XN 40 40 09 p 400 400 90
--

XN 564009 P 560 400 90

XN 30 20 15 p 300 200 150

XN 30 30 15 p 300 300 150
i --

XN 40 20 15 p 400 200 150

XN 40 30 15 p 400 300 : 150._--

XN 40 40 15 p 400 400 150-_.-

XN 5640 15 p 560 400 150

XN 40 30 19 p 400 300 190

XN 4040 19 p 400 : 400 190

XN 5640 19 p 560 400 190_._- - -

:
XN 8040 19 p 800 400 190

Seznam dokumentace:

• Sc hva lovací výk res č . G-2 -900009 ze 17.7. 2000

• Vý kres fire mního št ítku č. G-4-190093 /1 z 29 .3.2000

• Vý kres fi remn ího štítku č . G-4-190093 /2 z 29.3.2000

stra na 3/3

FTZÚ. Pikartská 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 69 623 27 15. t ~ IX +420 69 623 2672. e-mail: li ZU.I!Ii/ll .CZ



Fyziká lně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1) Dodatek č . 1 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zařízen í nebo ochranné systémy ur čené pro použití

v prost řed í s nebezpečím výbuchu
podle Sm ěrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Čí sl o ES certifikátu o př ezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0074U

(4) Součást: Nerezavá s k ř í ň typu XN ......, XN ...... P

(5) Výrobce: Generi s.r.o .

(6) Adresa: U n i čovská 50, 78701 Šumperk, Č R

(7) Dodatek k certifikátu platí pro: - r ozšířen í ř ady o nový model (variantu)

- prodloužení platnosti certifiká tu

(8) Modifikace certifikované sou čás t i a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(9) Tento ES certifikát o p řezko u še n í typu platí pouze pro konstrukci , ověřován í a zkoušky uvedené

souč á sti podle smě rn ice Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodávání této součásti platí další požadavky

této s mě rn ice .

(10) Bezpečno s t modifikovaných s oučástí byla ověřena podle norem:

Č S N EN 60079-0:2007 ; ČSN EN 60079-7 :2007; Č S N EN 61241-0:2007; ČSN EN 61241-1:2005

(11) O z nače n í so u část i musí obsahovat tyto symboly:

Odpovědná <5SOba:

!k~
Ing. Šindler Jaroslav

vedoucí ce rtifik ačn ího orgánu

I M2 I II 2GD Ex e tD 111I

II 2GD Ex e tD II

Počet stran: 3
Strana : 1/3

- viz . (15)

- viz. (15)

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podm i ně n o p ln ěním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změ n ( vč e t n ě dalších stran).

FYZ [ KÁLNĚ TECHN [CKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podník. Pikartská 7, 7 [607 Ost rava Radvanice.
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672 , e-mail : ftzu@ftzu.cz, web : www .ftzu .cz



(13)

F y z i k á l n ě technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

( 14) Dodatek č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 01 ATEX 0074U

(15) Popis součásti:

Skříň typu XN .. .. .., XN ...... p vyrobena z nerezové oceli, může být použitá v prostředí

s nebezpečím výbuchu plynů a par a v prostředí s hořlavým prachem.

Nerezová skříň je recertifikována dle současně platných norem ČSN EN 60079-0 a ČSN EN 60079-7.

Použitá těsnění ve víku:

Materiál těsnění Provozní teplota Nevýbušné provedení

silikon-acetát -60°C::; Tserv s +115°C II 2GD Ex e tO II

silikon -60°C::; Tserv s +115°C IM2/ II 2GD Ex e tO 1/11

polyuretan -40°C::; Tserv ::; +70°C IM2/112GD Ex e tD 1/11

(16) Zpráva Č . : 01/0074-1 ze dne 09.07.2007

(17) Stanovené omezující podmínky: nejsou

(18) Základní požadavky na ochranu zdrav í a bezpečnost:

Jsou pokryty normami viz (10) tohoto dodatku k certifikátu.

(21) SEZNAM DOKUMENTACE:

,. Schvalovací výkres Č . G-2-900009 rev.1

,. Uživatelský návod Č . N740075 - ATEX

z 20.6.2007

z 20.6.2007

OdPovědn ~a :

/t- 't t-k ~
Ing. Šindler Jaroslav

vedouc í certifikačního orgánu

Datum vydání : 25.07.2007

Strana : 2/3

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je p od m ín ě n o pln ě ní m všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změ n ( vč e t n ě dalších stran).

F Y ZIK ÁL N Ě TEC HN ICKÝ ZKUŠE BNÍ ÚSTAV , státní podnik, Pika rtská 7, 7 1607 Ostrava Radvanice ,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: WWW .ft Zll .CZ



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P Ř Í L O H A Č . 1

k Dodatku č . 1
ES certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 01 ATEX 0074U

Tab. 1 - typy s k ř í n í s neztratnými šrouby Tab. 2 - typy s k ř í n í s panty

R o z m ě r y [mm] R o z m ě r y [mm]
Typ skříně

šířka výška hloubka Typ skříně
šířka výška hloubka

XN 151509 150 150 90 XN 151509 P 150 150 90
XN 20 15 09 200 150 90 XN 20 1509 P 200 150 90
XN 20 20 09 200 200 90 XN 20 20 09 P 200 200 90
XN 30 1509 300 150 90 XN 30 1509 P 300 150 90
XN 30 20 09 300 200 90 XN 30 20 09 P 300 200 90
XN 30 30 09 300 300 90 XN 30 30 09 P 300 300 90
XN 30 40 09 300 400 90 XN 304009 P 300 400 90
XN 40 20 09 400 200 90 XN 40 20 09 P 400 200 90
XN 40 30 09 400 300 90 XN 40 30 09 p 400 300 90
XN 40 40 09 400 400 90 XN 40 40 09 p 400 400 90
XN 40 56 09 400 560 90 XN 40 56 09 p 400 560 90
XN 564009 560 400 90 XN 564009 P 560 400 90

XN 30 2015 300 200 150 XN 30 20 15 P 300 200 150
XN 30 3015 300 300 150 XN 30 30 15 P 300 300 150
XN 304015 300 400 150 XN 30 40 15 P 300 400 150
XN 33 20 15 330 200 150 XN 33 20 15 P 330 200 150
XN 33 30 15 330 300 150 XN 33 30 15 P 330 300 150
XN 36 20 15 360 200 150 XN 36 20 15 P 360 200 150
XN 36 30 15 360 300 150 XN 36 30 15 P 360 300 150
XN 40 2015 400 200 150 XN402015p 400 200 150
XN 40 3015 400 300 150 XN 40 30 15 p 400 300 150
XN 40 4015 400 400 150 XN 404015 p 400 400 150
XN 40 56 15 400 560 150 XN405615p 400 560 150
XN 50 30 15 500 300 150 XN 50 30 15 p 500 300 150
XN 50 4015 500 400 150 XN 504015 p 500 400 150
XN 56 4015 560 400 150 XN 564015 P 560 400 150

XN 304019 300 400 190 XN 30 4019 P 300 400 190
XN 33 20 19 330 200 190 XN 33 20 19 P 330 200 190
XN 33 30 19 330 300 190 XN 33 30 19 P 330 300 190
XN 36 20 19 360 200 190 XN 36 20 19 p 360 200 190
XN 36 30 19 360 300 190 XN 36 30 19 p 360 300 190
XN 40 30 19 400 300 190 XN 40 30 19 P 400 300 190
XN 40 4019 400 400 190 XN 40 40 19 P 400 400 190
XN405619 400 560 190 XN 40 5619 p 400 560 190
XN 40 80 19 400 800 190 XN 40 80 19 p 400 800 190
XN 50 30 19 500 300 190 XN 50 30 19 P 500 300 190

XN 564019 560 400 190 XN 564019 p 560 400 190
XN 804019 800 400 190 / C <.1 ~ O 4019 P 800 400 190

~~~ :Ul/~

;; í:TZ() " ~I strana 3/3
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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek č . 2 k ES Certifikát o přezkoušení typu
(2) Za ř ízen í nebo ochranné systémy urč ené pro použití

v p ros t řed í s n e b e z p ečí m výbuchu
podle S mě rn i c e 94/9/EC (NV 23/2 003 Sb.)

(3) Čís l o ES certifikátu o přezkoušen í typu :

,

FTZU 01 ATEX 0074U

(4) Součást:

(5) Výrobce :

(6). Adresa :

Nerezová s k ř í ň typu XN , XN p

Generi s.r.o.

Un í čovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Dodatek k cert ifikátu platí pro: - změnu označen í součást i

- prodloužen í platnost i cert ifikátu

- recertifikace dle so u časně platných norem

(8) Modifikace certifikované s o u č á s t i a jakékoliv jeho schválené var ianty jsou specifikovány v dokumentaci

jej íž seznam je uveden dále.

(9) Tento ES cert ifikát o p řezkoušení typu platí pouze pro konstrukci , ově řování a zkoušky uvedené

so u čás t i podle směrn ice Rady 94/9/EC. Pro výrobu a dodávání této součá sti platí dalš í požadavky této

s měrn i ce .

(10) Bezpe čnost modifikovaných s ouč á s tí byla o v ě ře na podle norem:

ČSN EN 60079-0:2010;

(11) Oz na če n í součá sti musí obsahovat tyto symboly.

ČSN EN 60079-7:2007

® I M2/11 2G Ex e 1111 Mb/Gb

® II 2G Ex e II Gb

- viz (15 )

- viz (15)

(12) Platnost certifikátu s tímto dop lňkem je do: 31.12.2017

.-

O d p o v ě d n á osoba:

~
t

)
.v <«.g. Lukas Martin ák

vedoucí certifik ačního orgánu

Strana : 1/4

Vydán í tohoto dodatku k certifikátu je p o d m í n ě n o plněním všeobecných podmínek FTZÚ , s.p.
Tento dodatek k cert ifikátu m ů že být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkol iv z m ě n ( v č e t n ě dalších stran).

FY Z IKA LN Ě TECHNICKÝ ZKUŠEBN í ÚSTAV, státní podnik . Pikartská 1337/7,71607 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223111 . fax +420 596 232 672. ftzu@ftzu .cz, www.ftzu .cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(13) Pokračován í

(14) Dodatek č.2

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0074U

(15) Popis součásti :

Skříň typu XN .., XN .. .. .. p vyrobena z nerezové oceli , m ůže být použitá v prostředí

s nebezpečím výbuchu p l y n ů a par.

Nerezová s k ř í ň je recertifikována dle současně platných norem ČSN EN 60079-0 :2010 a ČSN

EN 60079-7 :2007 .

~. Použitá těsněn í ve víku:

Materiál t ě s n ě ní Provozn í teplota Nevýbušné proveden í

silikon-acetát -60°C::; Tserv s +115 °C 112G Ex e II Gb

silikon -60°C::; Tserv s +115 °C I M2 I II 2G Ex e IIIi Mb/Gb

polvuretan -40°C::; Tserv s +70°C I M2 I II 2G Ex e IIIi Mb/Gb

(16) Zpráva Č . 01/0074-2

(17) Stanovené omezující podmínky:

ze dne 04.12.2012

(18) Základn í požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Jsou pokryty normami viz (10) .

(19) Seznam dokumentace:

, Schvalovací výkres Č. G-2-900009 rev.3

,. Uživatelský návod Č. N740075 - 2 vydání

ze dne 01 .12.2012

ze dne 01.12.2012

Datum vydání: 05.12.2012

Strana : 2/4

Vydáni tohoto dodatku k cert ifikátu je p odm í n ě n o plně ní m všeobecných podmínek FTZÚ, s.p
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožo ván pouze vcek u a bez jakýchkoliv změn (v č e t n ě dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, státní podnik , Pikartská 1337/7,71607 Ostrava-Radvanice ,
tel +420595223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, lNWW.ftzU.CZ



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

Dodatek č . 2

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 01 ATEX 0074U

P ř í l o h a č . 1

Tab. 1 - typy s k ř í n í s neztratnýmí šrouby Tab. 2 - typy s k ř í n í s panty

R o z m ě r y [mm] Rozměry [mm]
- - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - ---- --------r-----------, ------------

Typ sk ř ín ě
ší řka výška hloubka Typ sk ř íně

šířka výška hloubka

XN 15 1509 150 150 90 XN15 1509p 150 150 90
~ ~

XN 20 1509 200 150 90 XN 20 1509 P 200 150 90

XN 20 20 09 200 200
:

: 90 XN 202009 P 200 200 : 90

:
XN 30 1509 300 150 90 XN 30 1509 P 300 150 90

XN 30 2009 300 200 90 XN 30 20 09 P 300 200 90

XN 30 30 09 300 300 90 XN 303009 P 300 300 90

XN 304009 300 400 90 XN 304009 P 300 400 90
:

XN 40 20 09 400 200 90 XN 40 20 09 P 400 200 90

: :
XN 40 30 09 400 300 90 XN 40 30 09 P 400 300 90

XN 40 40 09 400 400 90 XN 40 40 09 P 400 400 90

XN 40 56 09 400 560 90 XN 40 5609 P 400 560 90

XN 56 40 09 560 400 90 XN 564009 P 560 400 90
:

XN 30 20 15 300 200 150 XN 30 20 15 P 300 200 150

XN 30 30 15 300 300 150 XN 30 30 15 P 300 300 150

XN 304015 300 400 150 XN 304015 P 300 400 : 150

XN 332015 330 : 200 150 XN 33 20 15 P 330 200 150

XN3330 15 330 300 150 XN 33 30 15 P 330 300 150

XN 36 20 15 360 200 : 150 XN 36 20 15 P 360 200 150

: : :
XN 36 30 15 360 300 150 XN 36 30 15 P 360 300 150-

O dp o v ě d n á osoba:

~~~~
vedouc í certifik ačního orgánu

Datum vydání: 05.12.2012

Strana: 3/4

F YZIKÁL N Ě TECHNICKY ZKUŠEBN í ÚSTAV, státni podnik, Pikartská 1337 /7 , 7 16 07 Ostrava -Radvanice.
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672. ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

Dodatek č . 2

k ES Certifikátu o přezkoušení typu Č . FTZÚ 01 ATEX 0074U

P ř í l o h a Č . 1

Rozměry [mm]
-- - -- - ----_ .,. ----- - - ---- , - - - ------ - - -

Typ sk ř íně
š ířka výška hloubka

:
XN 40 20 15 400 200 : 150

XN 40 30 15 400 300 150
:

XN 404015 400 400 150
~.

XN 40 56 15 400 : 560 150

XN 50 30 15 500 300 150

XN 5040 15 500 400 150

XN 5640 15 560 400 150

XN 304019 300 400 : 190

XN 33 20 19 330 200 : 190

XN 33 30 19 330 300 190

XN 36 20 19 360 : 200 190

XN 36 30 19 360 : 300 190:
:

XN 40 30 19 400 300 190

XN 40 401 9 400 400 190

XN 40 56 19 400 : 560 190

XN 40 80 19 400 800 190

XN 50 30 19 500 300 190

XN 564019 560 400 : 190

XN 8040 19 800 400 190

Rozměry [mm]
- - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -

Typ skříně
šířka výška hloubka

XN 40 20 15 P 400 200
:

150

XN403015p 400 300 150

XN404015p 400 400 150

XN 40 56 15 P 400 560 : 150

XN 50 30 15 P 500 300 150

XN 5040 15 P 500 400 150

XN 5640 15 P 560 400 150

XN304019p 300 : 400 190

XN 33 20 19 P 330 : 200 190

XN 33 30 19 P 330 300 190

XN 36 20 19 P 360 200 190

XN363019p 360 : 300 190

:
XN403019p 400 : 300 190

XN404019p 400 : 400 190

XN405619p 400 560 190

XN4080 19p 400 800 190

XN 50 30 19 P 500 300 190

XN 564019 P 560 400 190
:

XN 804019 P 800 400 190

Odpovědná osoba :

j~ a~ n; k L
vedouc í c ertifik ačníh o orgánu

Datum vydán í: 05.12.2012
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FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek č . 3 k Certifikátu EU přezkoušení typu
(2) Součást určená k zabudování do zařízení nebo ochranných s y s t é m ů

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle s m ě r n i c e 2014/34/EU (NV 11612016 Sb.)

(3) Č íslo certifikátu EU p řezkoušen í typu:

FTZÚ 01 ATEX 0074U

(4) Výrobek: Nerezová s k ř í ň typu XN ......, XN ...... P

(5) Výrobce: Generí s.r.o.

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Tento dodatek rozši řu je ES certifikát o p řezkoušen í typu Č . FTZÚ 01 ATEX 0074U, vztahující se
k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zm íněné ho certif ikátu
a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci , jej íž seznam je
uveden dále.

(8) FYZ IKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, oznámený subjekt Č . 1026, podle č lán ku 17 směrn ice

Evropského parlamentu a Rady Č . 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, že u výše uvedeného výrobku
bylo ově řeno splněn í základních požada vk ů na ochranu zdraví a bezpe čnost vztahujících se k návrhu
a konstrukci produktu ur čeného pro použití v prost ředí s nebezpeč ím výbuchu, které jsou uvedené
v p ř íloze II této směrn ice

(9) ES certifikáty o p řezkoušen í typu vydané podle směrn ice 94/9/ES a platné p řed úč inností s měrn ice

2014/34/EU (20.04.2016), mohou být, v souladu s článkem 41 směrn ice 2014/34/EU, považovány za
certifikáty vydané ve shodě se směrn icí 2014/34/EU. Dodatky k těmto ES certifikát ům o přezkoušen í

typu mohou nést i nadále p ůvodn í čí sl o certifikátu vydaného p řed 20.04.2016.

(10) Bezpečnost výrobku byla ově řena podle norem:

ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014, ČSN EN 60079-7:2016, ČSN EN 60079-31:2014

O z n a č e n í výrobku musí obsahovat:

(11) Tento certifikát platí do:

<G II 2G Ex eb IIC Gb

<G II 2D Ex tb mc Db

Odpovědn soba: Datum vy ání: 31 .03.2017
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FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek Č . 3
k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0074U

(15) Popis změn výrobku :

Předmětem tohoto dodatku je:

- modifikace certifikovaného výrobku :

a) konstrukční změna nerezavého pantu skříně XN .. .. .. p,

b) rozšíření o nové typy nerezavých skříní s odnímatelnými přírubami XN .. .. .. f,

c) rozšíření o nové rozměrové typy nerezových skříní XN .. .... a zvýšení počtu zavíracích šroubů

ve víku;

- hodnocení dle nejnovějších norem, ČSN EN 60079-0 :2013+A11 :2014, ČSN EN 60079-7 :2016
a ČSN EN 60079-31 :2014;

- prodloužení platnost i certifikátu.

Tento dodatek rozš iřuje typovou řadu XN .. .. .. a XN ...... P o nové varianty:
XN ps - pant + šrouby ve víku
XN f - odnímatelné p ř í r u b y

XN pf - pant + rozváděčový zámek ve víku + odnímatelné p ř í r u b y

XN psf - pant +šrouby ve víku +odnímatelné p říruby

Stupeň krytí : IP 65: XN ...... p, XN .. .... pf
IP 66: ostatní typy

Použité těsnění ve víku: Silikon

Provozní teplota:

(16) Zpráva č . : 01/0074/3

(17) Seznam omezení : Nejsou

.
-.J

O d p o v ě d n ' . soba: .q: Datum vydání: 31.03.2017

0?!~o~ t ~
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FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek Č . 3
k Certifikátu EU přezkoušení typu Č. FTZÚ 01 ATEX 0074U

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečno st jsou pokryty normami uvedenými v bodě (10)

tohoto dodatku .

(19) Seznam dokum entace :

Číslo Strany Verze Datum Název

N740075 3 30.03 .2017 Uživatel ský návod

G-2-900009/1 1 5 27.03.2017 Výkres

G-2-900009/2 1 5 27.03.2017 Výkres

G-2-900009/3 1 5 27.03.2017 Výkres

G-2-900009/4 1 5 27.03.2017 Výkres

G-2-900009/5 1 5 27.03.2017 Výkres

G-2-900009/6 1 5 27.03.2017 Výkres

OdPOVědn ~ ~

Ing. Lukáš Martinák
edoucí certifik ačního orgánu

Datum vydáni: 31.03.2017

Strana: 3/3
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FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

P ř í l o h a č . 1

k Dodatku Č . 3
k Certifikátu EU přezkoušení typu Č. FTZÚ 01 ATEX 0074U

Specifikace Specifikace

Horizontální Rozměry [mm] s - šroub Vertikální Rozměry [mm] s - šroub
provedení (šířka x výška x hloubka) p - pant provedení ( šířk a x výška x hloubka) p - pant

f - příruba f - p ř í r ub a

XN 15 15 09 150 150 90 5, p,

XN 20 15 09 200 150 90 5, p, XN 152009 150 200 90 5, p,

XN 202009 200 200 90 5, p,

XN 30 15 09 300 150 90 5, p, XN 153009 150 300 90 5, p,

XN302009 300 200 90 5, p, XN 20 3009 200 300 90 5, p,

XN 30 30 09 300 300 90 5, p,

XN33 20 09 330 200 90 5, p, XN 20 33 09 200 330 90 s, p,

XN 33 3009 330 300 90 s, p, XN 30 33 09 300 330 90 5, p,

XN362009 360 200 90 s, p, XN 20 36 09 200 360 90 s, p,

XN 36 3009 360 300 90 5, p, XN 30 36 09 300 360 90 s, p,

XN40 2009 400 200 90 5, p, XN 20 40 09 200 400 90 s, p,

XN 40 30 09 400 300 90 5, p, XN 30 40 09 300 400 90 5, p,

XN404009 400 400 90 s, p,

XN 50 30 09 500 300 90 5, p, XN 30 5009 300 500 90 s, p,

XN5040 09 500 400 90 s, p, XN 40 50 09 400 500 90 5, p,

XN 50 50 09 500 500 90 5, p,

XN 564009 560 400 90 5, p, ř, XN 40 5609 400 560 90 s, p,

XN 401512 400 150 120 5, p, f, XN 154012 150 400 120 5, p, f,

XN 40 20 12 400 200 120 s, p, f, XN 204012 200 400 120 5, p, ř ,

XN 40 4012 400 400 120 5, p, f,

XN 50 40 12 500 400 120 5, p, f, XN 40 5012 400 500 120 5, p, f,

XN 604012 600 400 120 s, p, f, XN 40 6012 400 600 120 5, p, f,

XN 8040 12 800 400 120 5, p, ř. XN 40 8012 400 800 120 5, p, f,

XN 904012 900 400 120 5, p, f, XN 409012 400 900 120 5, p, f,

XN 100 40 12 1000 400 120 5, p, f, XN 40 100 12 400 1000 120 5, p, ř,

XN 302015 300 200 150 5, p, f, XN 203015 200 300 150 5, p, f,

XN 303015 300 300 150 s, p, f,

O dPOVěd ~ Q Datum vydání: 31 .03.2017

Ing. Lukáš Martinák ť Strana: 1/3

edoucí c e r t i f i k a č n í h o orgánu
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FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

P ř í l o h a č . 1

k Dodatku č . 3
k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0074U

Specifikace Specifikace

Horizontální Rozm ě ry [mm] s - šroub Vertikální Ro zm ěry [mm] s - šroub
provedení (šířka x výška x hloubka) p - pant provedení (š ířka x výška x hloubka) p - pant

f - pří ruba f - příruba

XN 33 20 15 330 200 150 5, p, f, XN 20 33 15 200 330 150 5, p, f,

XN 33 30 15 330 300 150 5, p, f, XN 303315 300 330 150 5, p, ř,

XN 362015 360 200 150 5, p, f, XN 203615 200 360 150 5, p, f,

XN 36 3015 360 300 150 5, p, f, XN 303615 300 360 150 5, p, f,

XN 40 2015 400 200 150 5, p, f, XN 204015 200 400 150 5, p, f,

XN 40 30 15 400 300 150 5, p, f, XN 304015 300 400 150 5, p, f,

XN40 4015 400 400 150 5, p, f,

XN 503015 500 300 150 5, p, f, XN 30 50 15 300 500 150 5, p, f,

XN 504015 500 400 150 5, p, f, XN 40 5015 400 500 150 5, p, f,

XN 505015 500 500 150 5, p, f,

XN 564015 560 400 150 5, p, f, XN 40 5615 400 560 150 5, p, f,

XN 565615 560 560 150 5, p, f,

XN 604015 600 400 150 5, p, f, XN 40 6015 400 600 150 5, p, ř ,

XN 606015 600 600 150 5, p, f,

XN 70 50 15 700 500 150 5, p, f, XN 507015 500 700 150 5, p, ř,

XN 80 4015 800 400 150 5, p, f, XN 40 80 15 400 800 150 5, p, ř,

XN 80 60 15 800 600 150 s, p, f, XN 608015 600 800 150 s, p, f,

XN 1008015 1000 800 150 5, p, f, XN 80 100 15 800 1000 150 5, p, f,

XN 33 20 19 330 200 190 5, p, f, XN 20 33 19 200 330 190 5, p, f,

XN 33 30 19 330 300 190 5, p, f, XN 303319 300 330 190 5, p, f,

XN 36 20 19 360 200 190 5, p, f, XN 20 36 19 200 360 190 5, p, ř ,

XN 363019 360 300 190 5, p, f, XN 303619 300 360 190 5, p, f,

XN 40 3019 400 300 190 5, p, f, XN 304019 300 400 190 5, p, f,

XN 404019 400 400 190 5, p, f,

XN 503019 500 300 190 5, p, f, XN 305019 300 500 190 5, p, f,

XN 504019 500 400 190 5, p, f, XN 40 5019 400 500 190 5, p, f,

XN 50 5019 500 500 190 5, p, f,

XN 564019 560 400 190 5, p, f, XN 40 5619 400 560 190 5, p, ř,

Datum vydání: 31.03.2017



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV

Ostrava - Radvanice
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Datum vydání : 31.03.2017

Příloha Č. 1

k Dodatku č . 3
k Certifikátu EU přezkoušení typu č . FTZÚ 01 ATEX 0074U

Specifikace Specifikace

Horizontální Roz m ě ry [mm] s - šroub Vertikální Roz m ěry [mm] s - šroub
provedení ( š ířk a x výška x hloubka) p - pant provedení ( šířk a x výška x hloubka) p - pant

f - příruba f - příruba

XN 56 5619 560 560 190 s, p, f,

XN 604019 600 400 190 s, p, f, XN 40 6019 400 600 190 s, p, f,

XN 606019 600 600 190 s, p, f,

XN 70 50 19 700 500 190 s, p, f, XN 507019 500 700 190 s, p, f,

XN 804019 800 400 190 s, p, f, XN 40 80 19 400 800 190 s, p, f,

XN 80 60 19 800 600 190 s, p, f, XN 6080 19 600 800 190 s, p, f,

XN 1008019 1000 800 190 s, p, f, XN80 100 19 800 1000 190 s, p, f,

XN 40 30 25 400 300 250 s, p, f, XN 304025 300 400 250 s, p, f,

XN 404025 400 400 250 s, p, f,

XN 503025 500 300 250 s, p, f, XN 3050 25 300 500 250 s, p, f,

XN 504025 500 400 250 s, p, f, XN 40 50 25 400 500 250 s, p, f,

XN 50 50 25 500 500 250 s, p, f,

XN 56 36 25 560 360 250 s, p, f, XN 36 5625 360 560 250 s, p, f,

XN 564025 560 400 250 s, p, f, XN 40 56 25 400 560 250 s, p, ř,

XN 56 56 25 560 560 250 s, p, f,

XN 604025 600 400 250 s, p, f, XN 40 60 25 400 600 250 s, p, f,

XN 60 60 25 600 600 250 s, p, f,

XN 70 50 25 700 500 250 s, p, f, XN 50 70 25 500 700 250 s, p, f,

XN 804025 800 400 250 s, p, f, XN 40 80 25 400 800 250 s, P, f,

XN 80 60 25 800 600 250 s, p, f, XN60 80 25 600 800 250 s, p, f,

XN 1008025 1000 800 250 s, p, f, XN 80 100 25 800 1000 250 s, p, f,

-.J

O d p o v ě d n á osoba: ~

~ ~ 1: ~ cC ~ ~ ~
vedoucí certifikačního orgánu
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